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Este trabalho apresenta um sistema de bombeamento de água de baixa 
potência, acionado por energia solar fotovoltaica para as regiões norte e 
nordeste do Brasil, não abastecidas pela rede pública de distribuição de 
energia elétrica. Para tanto, o sistema é composto por dois estágios, 
sendo o primeiro estágio elevador de tensão e o segundo inversor de 
tensão. No primeiro estágio, um conversor Boost Quadrático (QTN) é 
utilizado, processando energia do arranjo fotovoltaico, tendo como 
objetivo elevar e estabilizar a tensão no barramento cc. No estágio 
inversor é empregada a topologia em ponte completa, com modulação 
PWM senoidal de três níveis. Para controle da tensão, tanto do 
barramento cc quanto da bomba vibratória, são empregadas malhas de 
controle de tensão utilizando compensadores PI. Além disso, elabora-se 
dois sistemas simples capazes de testar a capacidade do arranjo 
fotovoltaico de gerar energia suficiente para alimentar a carga: um 
resistor capaz de se conectar e desconectar do barramento cc com 
potência similar ao da bomba vibratória e um limitador de ganho do 
conversor Boost QTN. Um protótipo é construído sendo acoplado a ele 
um controlador digital, onde as rotinas de controle, inicialização e 
desligamento do sistema são inseridos. Os resultados experimentais, 
utilizando módulos fotovoltaicos e uma bomba vibratória, comprovam o 
funcionamento satisfatório do conjunto operando de forma autônoma.  
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This thesis presents a low-power water pumping system driven by 
photovoltaic solar energy to the northern and northeastern regions of 
Brazil in which there is no public distribution of electricity services. The 
system is composed of two stages, the first works as a voltage elevator 
and the second as a inverter voltage. In the first stage, a Boost Quadratic 
converter (QTN) is used, processing the power from PV array, aiming to 
elevate and stabilize the voltage on the dc bus. For the inverter stage a 
full-bridge topology is employed, with three levels sinusoidal 
modulation. To control both, the dc bus voltage as the vibratory pump 
voltage, control loops using PI compensators are employed. In addition, 
two simple systems capable of testing the ability of the PV array to 
generate enough energy to supply the load are elaborated a resistor able 
to be connect and disconnect from the dc bus with a similar vibratory 
pump power and a limiter of the Boost converter QTN static gain. A 
prototype is built and an attached to it a digital controller is attached to 
it, where the control routines, initiation and shutdown of the system are 
inserted. The experimental results, using photovoltaic modules and a 
vibrating pump, validate the satisfactory operation of whole system, in 
autonomous operation. 
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LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1.1: Esboço do projeto proposto. ............................................... 34 
Figura 1.2: Trabalhos publicados sobre sistemas de bombeamento de 
água utilizando energia fotovoltaica. ..................................................... 36 
Figura 2.1: Ilustração de célula, módulo e arranjo fotovoltaico. ........... 42 
Figura 2.2: Modelo físico simplificado de uma célula fotovoltaica. ..... 43 
Figura 2.3: Circuito elétrico equivalente idealizado para células 
fotovoltaicas. ......................................................................................... 43 
Figura 2.4: Circuito elétrico equivalente com perdas da célula 
fotovoltaica. ........................................................................................... 44 
Figura 2.5: Representação alternativa do circuito elétrico da célula 
fotovoltaica. ........................................................................................... 44 
Figura 2.6: Associação em série de células fotovoltaicas idênticas. ..... 45 
Figura 2.7: Simplificação do circuito elétrico equivalente de células 
fotovoltaicas, sendo a o circuito em série e b o circuito simplificado. .. 45 
Figura 2.8: Circuito equivalente simplificado da resultante da associação 
de células fotovoltaicas em série. .......................................................... 46 
Figura 2.9: Associação em paralelo de células fotovoltaicas. ............... 47 
Figura 2.10: Simplificação das células associadas em paralelo. ........... 48 
Figura 2.11: Circuito elétrico equivalente resultando da associação de 
células fotovoltaicas em paralelo. ......................................................... 48 
Figura 2.12: Módulo fotovoltaico proveniente da associação mista de 
células. ................................................................................................... 49 
Figura 2.13: Circuito elétrico equivalente de associações série e paralelo 
de células fotovoltaicas. ........................................................................ 50 
Figura 2.14: Circuito elétrico equivalente do arranjo fotovoltaico. ....... 51 
Figura 2.15: Relação entre tensão e corrente de um módulo genérico. . 53 
Figura 2.16: Regiões de operação do módulo fotovoltaico. .................. 53 
Figura 2.17: Relação entre tensão e potência de um módulo genérico. 54 
Figura 2.18: Influência da temperatura na tensão de saída do módulo 
fotovoltaico. .......................................................................................... 55 
Figura 2.19: Influência da radiação solar na corrente de saída do módulo 
fotovoltaico. .......................................................................................... 56 
Figura 2.20: Características externas de uma bomba vibratória. ........... 57 
Figura 2.21: Bomba vibratória durante aspiração. ................................ 58 
Figura 2.22: Bomba vibratória durante descarga. ................................. 58 
Figura 2.23: Capacidade de vazão da bomba. ....................................... 58 
Figura 3.1: Conversor CC-CC Boost QTN [32]. ................................... 62 
Figura 3.2: Sequência de comando do conversor Boost QTN, sendo T o 
período de comutação. ........................................................................... 63 
Figura 3.3: Boost QTN com perdas. ..................................................... 64 
Figura 3.4: Ganho estático do conversor Boost QTN: ideal e com 
perdas. ................................................................................................... 64 
Figura 3.5: Região de operação do conversor. ...................................... 65 
Figura 3.6: Modelo médio para grandes sinais do conversor Boost QTN.
 .............................................................................................................. 70 
Figura 3.7: Modelo médio de grandes sinais voltados a simulação. ..... 71 
Figura 3.8: Tensão Vbar, sendo a tensão “a” resultante da simulação do 
modelo comutado e “b” médio. ............................................................. 71 
Figura 3.9: Corrente Ipv, sendo a corrente “a” resultante da simulação do 
modelo comutado e “b” médio. ............................................................. 72 
Figura 3.10: Tensão e corrente de entrada do conversor Boost QTN. .. 73 
Figura 3.11: Tensão e corrente no indutor L1. ....................................... 73 
Figura 3.12: Tensão e corrente no indutor L2. ....................................... 74 
Figura 3.13: Tensão no diodo D1 e D2, respectivamente. ..................... 74 
Figura 3.14: Tensão no semicondutor S1 e S2, respectivamente. ........... 75 
Figura 3.15: Tensão e corrente de saída do conversor Boost QTN. ...... 75 
Figura 3.16: Tensão de entrada e de saída do conversor. ...................... 76 
Figura 4.1: Inversor em ponte completa. .............................................. 77 
Figura 4.2: Modulação empregada. ....................................................... 78 
Figura 4.3: Inversor em ponte completa com filtro LC de saída. .......... 79 
Figura 4.4: Modelo médio para grandes sinais do inversor de ponde 
completa. ............................................................................................... 82 
Figura 4.5: Circuito utilizado para simulação do modelo médio de 
grandes sinais do conversor cc-ca. ........................................................ 82 
Figura 4.6: Tensão de saída do modelo comutado (a) e médio (b). ...... 83 
Figura 4.7: Corrente de saída do modelo comutado (a) e médio (b). .... 83 
Figura 4.8: Detalhes da tensão de saída do modelo comutado (a) e médio 
(b). ......................................................................................................... 84 
Figura 4.9: Detalhes da corrente de saída dos modelos comutado e 
médio. ................................................................................................... 84 
Figura 4.10: Tensão aplicada aos componentes S3i e S4i. ...................... 85 
Figura 4.11: Tensão Vab e corrente Io. ................................................... 85 
Figura 5.1: Tensão aplicada e a corrente drenada  pela carga, obtidos 
experimentalmente. ............................................................................... 88 
Figura 5.2: Modelagem da carga. .......................................................... 88 
Figura 5.3: Resultados de simulação da corrente da carga. .................. 89 
Figura 5.4: Curva  simulada da tensão e corrente do arranjo fotovoltaico.
 .............................................................................................................. 90 
Figura 5.5: Malha para controle da tensão Vbar. .................................... 91 
Figura 5.6: Comportamento da tensão Vbar e da corrente Ibar em resposta 
ao degrau de carga. ................................................................................ 92 
Figura 5.7: Degrau de tensão Vpv e tensão de saída Vbar. ....................... 93 
Figura 5.8:Representação da malha de controle da tensão Vo. .............. 93 
Figura 5.9: Tensão de saída Vo controlada. ........................................... 95 
Figura 5.10: Degrau de carga e sua influência na tensão Vo e na corrente 
Io. ........................................................................................................... 95 
Figura 5.11: Tensão e corrente nominais utilizando o modelo da bomba 
vibratória. .............................................................................................. 96 
Figura 5.12: Relação entre a tensão e a potência de um arranjo genérico.
 ............................................................................................................... 97 
Figura 5.13: Regiões de operação possíveis. ......................................... 98 
Figura 5.14: Visão geral do sistema. ................................................... 100 
Figura 5.15: Rotinas de tomada de decisão. ........................................ 101 
Figura 5.16: Vista geral do protótipo. ................................................. 102 
Figura 5.17: Placa de potência. ........................................................... 103 
Figura 5.18: Placa de condicionamento e controle. ............................. 103 
Figura 5.19: Bomba vibratória utilizada para testes. ........................... 104 
Figura 5.20: Tensão e corrente de saída do conversor Boost QTN 
(simulada). ........................................................................................... 105 
Figura 5.21: Tensão e corrente no conversor Boost QTN (resultados 
experimentais). .................................................................................... 105 
Figura 5.22: Comportamento da tensão e corrente com degrau de carga 
(simulação). ......................................................................................... 106 
Figura 5.23: Comportamento da tensão e corrente com degrau de carga 
(resultados experimentais). .................................................................. 106 
Figura 5.24: Curva de rendimento do conversor Boost QTN. ............. 107 
Figura 5.25: Tensão e corrente de saída do estágio inversor alimentado 
carga resistiva (simulação). ................................................................. 107 
Figura 5.26: Tensão e corrente de saída do conversor inversor 
alimentando a carga resistiva (resultados experimentais). .................. 108 
Figura 5.27: Tensão e corrente na bomba sendo alimentada pelo 
conversor (simulação). ........................................................................ 108 
Figura 5.28: Tensão e corrente aplicado na bomba pelo inversor 
(resultados experimentais). .................................................................. 109 
Figura 5.29: Curva de rendimento do inversor. ................................... 109 
Figura 5.30: Tensão no arranjo fotovoltaico, barramento cc e na carga.
 ............................................................................................................. 110 
Figura 5.31: Tensão no arranjo fotovoltaico, no barramento cc e na 
carga durante o acionamento do sistema fotovoltaico. ........................ 111 
Figura 5.32: Tensão no arranjo, barramento cc e na carga durante 
acionamento do sistema com geração fotovoltaica insuficiente. ........ 112 
Figura 5.33: Tensão no arranjo, no barramento cc e na carga durante o 
desligamento do sistema. .................................................................... 113 
 
  
LISTA DE TABELAS E QUADROS 
 
Tabela 2-1: Principais parâmetros resultantes da associação mista de 
células fotovoltaicas .............................................................................. 50 
Tabela 2-2: Parâmetros elétricos equivalentes do arranjo fotovoltaico. 52 
Tabela 3-1: Tensão de entrada, saída e ganho estático requerido.......... 61 
Tabela 3-2: Especificações básicas para dimensionamento do conversor.
 ............................................................................................................... 66 
Tabela 3-3: Aspectos construtivos do indutor L1. ................................. 66 
Tabela 3-4: Aspectos construtivos do indutor L2. ................................. 67 
Tabela 3-5: Restrições do Capacitor C1. ............................................... 67 
Tabela 3-6: Esforços de tensão e corrente no capacitor C2. .................. 67 
Tabela 3-7: Esforços de tensão e corrente nos interruptores S1 e S2. ..... 68 
Tabela 3-8:Características do semicondutor S1 e S2 .............................. 68 
Tabela 3-9: Esforços de tensão e corrente nos diodos D1 e D2. ............. 68 
Tabela 3-10: Características do semicondutor D3 e D4 ......................... 69 
Tabela 3-11: Elementos parasitas associados aos componentes do 
conversor para temperatura de operação de 100 ºC. ............................. 69 
Tabela 4-1: Dimensionamento básico do conversor. ............................ 80 
Tabela 4-2: Esforços de tensão e corrente nos semicondutores S1i S2i S3i 
S4i. .......................................................................................................... 80 
Tabela 4-3: Principais características do semicondutor IRFB4229. ...... 80 
Tabela 4-4: Dimensionamento do filtro de tensão LC. .......................... 81 
Tabela 4-5: Aspectos construtivos do indutor de filtro. ........................ 81 
Tabela 4-6: Restrições do Capacitor Cf. ................................................ 81 
Tabela 5-1:Caracterização da corrente drenada pela carga. .................. 88 
Tabela 5-2: Parâmetros elétricos do módulo fotovoltaico Kyocera KD 
250GT. .................................................................................................. 89 

















































Escala americana normalizada (“American Wire 
Gauge”) 
ca Corrente alternada 
cc Corrente contínua 
DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
MPP 
Ponto de máxima potência (“Maximum Power 
Point”) 
MPPT 
Rastreadores de máxima potência (“Maximum 
Power Point Tracker”) 
np 
Quantidade de circuitos idênticos em questão 
conectados em paralelo 
ns 
Quantidade de circuitos idênticos em questão 
conectados em série 
ONGs Organizações não governamentais 
ONU Organização das Nações Unidas 
QTN Quadrático três níveis 
Prodeem 
Programa de Desenvolvimento Energético dos 
Estados e Municipios 
SNSA Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
STC 
Condição padrão de teste (“Standart Test 
Conditions”) 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 
1.1 Apresentação do problema 
 
Segundo considerações da Organização das Nações Unidas, a 
falta de acesso a boas condições sanitárias é fator decisivo para a saúde 
da população. A escassez de água, sua baixa qualidade e condições 
sanitárias inadequadas podem ser responsabilizadas pela morte diária de 
cinco mil crianças ao redor do planeta [1]. 
No Brasil, apesar de a Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental (SNSA), órgão vinculado ao Ministério das Cidades, tratar a 
questão de assegurar acesso a água em quantidade e qualidade 
adequadas como um direito fundamental dos cidadãos, a abrangência 
das redes de distribuição de água chega a apenas 69,3% da população da 
região nordeste e 43% da região norte [2]. 
O semiárido brasileiro é caracterizado por baixos índices 
pluviométricos, de forma mal distribuída. Além disso, a proximidade 
com a linha do equador influencia as características climáticas: baixas 
latitudes impactam em temperatura média e número de horas de sol por 
ano elevados e índices acentuados de evapotranspiração [3].   
Geologicamente, o nordeste é dividido em dois tipos estruturais: 
embasamento cristalino e bacias sedimentares. O embasamento 
cristalino é caracterizado por solos rasos, capacidade limitada de 
infiltração, escorrimento superficial e pouca drenagem natural. Os 
aquíferos localizam-se de forma descontínua em fendas na rocha, com 
pouca quantidade de água armazenada e de baixa qualidade. 
Os solos caracterizados como bacias sedimentares são geralmente 
profundos, possuem alta capacidade de infiltração, baixo escorrimento 
superficial e boa drenagem natural. Esses atributos permitem suprimento 
de grande volume de água de qualidade. Infelizmente solos com essa 
característica estão alocados de forma esparsa no nordeste. Estima-se 
que 70% do volume de água no subsolo nordestino esteja localizado nas 
bacias do Piauí e Maranhão [3]. 
As primeiras ações do governo federal a fim de enfrentar a seca e 
combater seus efeitos datam dos primeiros anos do século XX. 
Estabeleceram-se três comissões: a) açudes e irrigação; b) estudos e 
obras contra os efeitos da seca; c) perfuração de poços. Dentre tais 
comissões, apenas a de açudes e irrigação prosperou, origem do atual 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Hoje, 
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existem diversos departamentos, institutos e ONGs que buscam soluções 
aos problemas enfrentados naquela região. 
As características de baixa capacidade de infiltração de água no 
solo combinado com alto escorrimento superficial do embasamento 
cristalino possibilitou a construção de um grande número de açudes e 
barragens pelo DNOCS, tornando o semiárido brasileiro a maior reserva 
de água superficialmente acumulada em regiões semiáridas do mundo. 
São aproximadamente 30 bilhões de m3 de água. Esses reservatórios 
públicos de água destinam-se principalmente a irrigação e pecuária. 
Planos governamentais com objetivo de dimensionar o potencial 
e fomentar o desenvolvimento de tecnologia de exploração dos lençóis 
freáticos na região nordeste existem desde a década de 70 [4], embora 
esbarrassem em questões decorrentes dos sistemas de bombeamento 
escolhidos e nas próprias características de comunidades isoladas. Essas 
questões baseavam-se em encontrar soluções viáveis para a fonte de 
energia, já que uma boa parcela das comunidades isoladas não possuía 
acesso à rede elétrica. 
O censo 2002 revelou que aproximadamente 96% da população 
brasileira era abastecida por energia elétrica, mas de forma bastante 
irregular. Em algumas microrregiões do país, especialmente norte e 
nordeste, a cobertura desse serviço não alcançava 50% da população [5]. 
Várias políticas públicas foram criadas ao longo dos últimos anos com o 
intuito de universalizar a distribuição de energia, como o PRODEEN, 
Programa Luz da Terra, Programa Luz no Campo e Programa Luz para 
Todos. Embora avanços consideráveis tenham sido obtidos, ainda há 
obstáculos tecnológicos e financeiros impedindo a conexão de todas as 
residências à rede de distribuição de energia elétrica. 
Segundo dados do TCU, até outubro de 2010 restavam ser feitas 
mais de 400 mil conexões, sendo que a maior parcela dessa demanda 
não atendida localiza-se em áreas remotas distante das redes 
convencionais, no norte e nordeste do país. Nesses locais, o 
fornecimento de energia a partir de geradores próprios, seja à diesel, 
solares ou eólicos, torna-se mais conveniente [5]. A elevação dos custos 
por unidade consumidora, associada aos entraves técnicos e regulatórios, 
impacta na necessidade de dilatação do prazo para que todos os 
domicílios sejam atendidos, problema reconhecido pela Eletrobras, que 
em audiência pública em 2010, admitia a inviabilidade do cumprimento 
do prazo estipulado para 2015 [6]. 
Os avanços na área de semicondutores, energias renováveis e 
microcontroladores obtidos nas últimas décadas poderiam trazer uma 
nova perspectiva para o enfrentamento dos períodos de seca na região 
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do semiárido brasileiro, principalmente nos pontos mais favoráveis ao 
bombeamento de água relativamente rasa (poços de até 40 metros de 
profundidade). 
O desenvolvimento de sistemas isolados de bombeamento de 
água, tendo como prioridade a robustez, baixa manutenção, boa 
eficiência, operação e controle automático, além de utilizar fontes 
renováveis, tem potencial de amenizar as dificuldades enfrentadas pelas 
comunidades em que o fornecimento de energia ainda não foi realizado. 
Como a robustez é uma característica importante nesse tipo de 
aplicação, devido a necessidade de instalação em locais de difícil acesso, 
longe de mão de obra especializada em eletrônica e também distante de 
fornecimento de peças e equipamentos, devem ser selecionados para 
estudo apenas conversores estáticos de potência conhecidos pela 
literatura, simples e de longa vida útil. É preciso que eles também sejam 
capazes de operar em adequação à fonte renovável selecionada.  
É essencial que o compromisso com a simplicidade seja levado 
em consideração, tanto nos conversores, seus componentes e construção, 
quanto no método de controle de variáveis e de potência. A bomba 
hidráulica necessitará seguir as características do conjunto. Qualidades 
como acessibilidade, baixa manutenção, bom rendimento, instalação e 
operabilidade simples devem nortear a escolha do equipamento. 
Nesse trabalho propõe-se um sistema para bombeamento de água 
a partir de módulos fotovoltaicos, como solução parcial aos problemas 
relacionados à falta de água no país. 
 
1.2 Solução proposta 
 
1.2.1 Fonte de energia 
Uma das características marcantes do norte e nordeste do país, 
locais onde a demanda de sistemas de bombeamento de água é maior, é 
a alta incidência solar. A proximidade dessas regiões da linha do 
Equador faz com que haja disponibilidade de radiação solar abundante e 
distribuição homogênea durante todo o ano. Assim, a escolha de painéis 
fotovoltaicos como fontes de energia torna-se lógica e natural. 
 
1.2.2 Conversor estático de potência 
 
Considerando todos os pontos anteriormente apresentados, optou-
se por utilizar dois conversores em cascata. O primeiro estágio, elevador 
de tensão, deve conectar-se ao painel fotovoltaico, elevar sua tensão e 
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manter o barramento CC controlado. Ele deve ser capaz de operar 
segundo as características de fornecimento de potência dos painéis 
fotovoltaicos, que se comporta como fontes não lineares de potência, 
apresentando curvas de tensão e corrente bastante particulares. Optou-se 
por utilizar o conversor Boost Quadrático de Três níveis (Boost QTN), 
pois devido à possibilidade de grande variação de tensão no painel de 
entrada, o conversor deve ser capaz de operar com uma ampla faixa de 
ganho estático. 
O segundo estágio, inversor de tensão, deve ser capaz de fornecer 
energia à carga com as características necessárias para o funcionamento 
adequado. O conversor escolhido é um inversor de ponte completa 
convencional, com entrada em tensão e saída em corrente. A adição de 
filtro LC na saída possibilita obter a característica de saída em tensão, 
necessária para a alimentação da carga. 
 
1.2.3 Bomba hidráulica 
 
Os atributos procurados nesse dispositivo são encontrados nas 
bombas vibratórias, conhecidas também como “bomba sapo”. São 
amplamente utilizadas em poços e cisternas no Brasil e se popularizaram 
devido ao baixo custo, simplicidade e confiabilidade. Atualmente 
existem vários fabricantes em todo o território nacional produzindo 
bombas com características semelhantes.  
  
1.2.4 Esboço da proposta 
 
Depois de descrito o projeto, um esboço do projeto proposto é 
apresentado na Figura 1.1, onde pode ser visto o arranjo fotovoltaico, os 
estágios elevador e inversor de tensão e a bomba hidráulica.  
 
 













O sistema foi desenvolvido visando solucionar um problema bem 
definido: bombeamento de água potável para famílias e comunidades 
carentes que estão longe da rede de distribuição convencional de energia 
elétrica. Entretanto, com o amadurecimento da proposta, novas 
possibilidades de aplicação foram encontradas, uma vez que embora os 
conversores tenham sido desenvolvidos para acionamento de uma 
bomba vibratória, podem ser conectadas a qualquer carga desde que 
observados os níveis máximos de potência. Algumas destas aplicações 
são: 
 Fornecimento de água para animais em situação de 
pecuária extensiva; 
 Irrigação agrícola; 
 Alimentação de equipamentos elétricos em quiosques e 
vendedores ambulantes; 
 Alimentação de equipamentos de serviços médicos e 
odontológicos itinerantes. 
 Alimentação de refrigeradores pequenos para transporte 
de material para exames, medicamentos especiais e 
vacinas.  
1.4 Revisão bibliográfica 
 
O uso de painéis fotovoltaicos para bombeamento de água tem 
crescido nos últimos anos devido às suas interessantes características, 
como confiabilidade, modularidade, longa vida útil, facilidade de 
instalação, autonomia e baixa manutenção. Além disso, a não emissão 
de gases, ruídos ou rejeitos os torna uma fonte ambientalmente correta 
[7]. 
Observa-se na Figura 1.2 o volume de artigos submetidos e 







Figura 1.2: Trabalhos publicados sobre sistemas de bombeamento de água 
utilizando energia fotovoltaica. 
 
Ressalta-se que as primeiras publicações sobre bombeamento de 
água empregando energia solar fotovoltaica utilizavam conversores 
bastante simples. Em [8] motores de indução eram utilizados e os 
conceitos de estágio elevador e estágio inversor estavam presentes. Para 
realizar o controle de velocidade do motor de indução a relação 
tensão/frequência foi preservada, mas o inversor trifásico foi acionado 
por meio de modulação simplificada, do tipo seis pulsos. 
Motores de corrente contínua também foram empregados, como 
pode ser visto em [9] e [10]. Sistemas assim valem-se da capacidade de 
simplificação de projeto e utilização de apenas um estágio cc-cc, sem a 
necessidade de inversor. 
Os motores de corrente contínua em sistema fotovoltaicos 
necessitavam de alta manutenção devido à presença do comutador e das 
escovas. Além disso, a constante queda no custo dos dispositivos 
semicondutores controlados, assim como o aumento da robustez, 
tornava o motor de indução uma boa escolha [11].  
Embora os conceitos sobre ponto de operação de máxima 
potência dos painéis fotovoltaicos já fossem conhecidos, publicaram-se 
algumas aplicações sem a exploração desses conceitos. A simplicidade 
de conexão da fonte fotovoltaica diretamente ao motor ou a um 
conversor intermediário sem rastreamento era bastante comum. Em [12] 
apresentou-se dados atestando a elevação da eficiência do conjunto com 



























elevador de tensão e também rastreador de máxima potência. Estes 
dados foram novamente confirmados em [13]. 
A possibilidade de utilizar equipamentos não convencionais 
capazes de produzir força mecânica para bombeamento de água também 
foi explorado. Os autores de [14] foram os primeiros a levantarem a 
possibilidade de utilização de motores lineares ou atuadores. Alguns 
projetos foram elaborados, mas sem a apresentação dos resultados de 
testes. 
A capacidade de regular a frequência de operação do motor 
fornecia ao sistema a capacidade de controlar a potência drenada dos 
painéis fotovoltaicos, haja vista existir relação entre a potência 
consumida pelo motor e sua velocidade de rotação. A utilização dessa 
técnica popularizou-se, conforme explicita [15] e [16], que propuseram 
empregar um sistema rastreador de máxima potência para maximizar 
velocidade angular do motor para cada situação de radiação solar e 
temperatura do painel fotovoltaico.  
Outra discussão importante, que consta nos projetos 
desenvolvidos para utilização em lugares remotos ou distantes de mão 
de obra especializada, é a viabilidade de uso de armazenadores de 
energia. Baterias são consideradas componentes que exigem 
manutenção, possuem vida útil curta e são evitadas. Dessa forma, os 
reservatórios de água podem ser vistos como armazenadores virtuais de 
energia [15].  Logicamente, os sistemas de bombeamento não 
funcionam sob demanda: quando em operação, bombeiam sob máxima 
capacidade, armazenando água em reservatórios. 
Uma das características dos projetos publicados recentemente, 
que utilizam motores de indução, é o contraste que há entre a 
simplicidade e robustez buscada no motor e conversor e a complexidade 
de controle. Isso pode ser observado na escalada de sofisticação das 
publicações vistas em [17], [18], [19]e [20]. Complexidade esta 
justificável em aplicações envolvendo elevada potência e alta 
capacidade de bombeamento, mas difícil de justificar no caso de baixa 
potência (na faixa de até 2 kW) destinada ao fornecimento de água em 
pequena escala. Nesses casos, além de todas as características 
mencionadas, o baixo custo de implementação também deve ser 
considerado, observando-se requisitos como topologia do conversor, 
semicondutores empregados, capacidade computacional do sistema e 





1.5 Estrutura do trabalho 
 
O trabalho está estruturado de modo que esta breve introdução 
representa o primeiro capítulo do manuscrito, o segundo capítulo 
discorre sobre os conceitos gerais necessários para o entendimento dos 
tópicos abordados, como efeito fotovoltaico, configuração de sistemas 
fotovoltaicos, rastreadores de máxima potência, etc., além da descrição 
do princípio de operação e funcionamento da bomba vibratória utilizada. 
O terceiro capítulo aborda o estágio elevador de tensão, 
descrevendo os princípios de operação, características estáticas, 
modelagem de grandes e pequenos sinais, assim como simulações, 
voltadas à obtenção das formas de onda e dos esforços nos 
componentes. 
O quarto capítulo tem foco no estágio inversor e está organizado 
de maneira similar ao terceiro capítulo. Será apresentada a modelagem 
do conversor, o dimensionamento básico de seus componentes passivos 
e ativos, além de resultados de simulação e formas de onda dos esforços 
nos componentes. 
O quinto capítulo trata sobre simulações do sistema completo e 
resultados experimentais obtidos com o protótipo em testes de bancada. 
Para isso, apresenta-se a modelagem da carga e a estratégia de controle e 
operação desenvolvida do estágio elevador e inversor, além da 
apresentação da conexão de ambos em cascata. As soluções de 
programação para partida e saída de operação do conjunto serão também 
demonstradas e, ao fim, os resultados experimentais expostos. 
Por fim, as conclusões sobre o trabalho, resultados obtidos e 




Este capítulo teve como objetivo explicitar os problemas que 
motivaram a proposta de tema da dissertação. A situação das famílias 
isoladas no nordeste do país ainda é preocupante por não serem 
abastecidas tanto por rede de energia elétrica quanto por água tratada. 
Há um crescimento do interesse de pesquisadores no tema e as 
publicações científicas acerca desse assunto aumentam a cada ano, no 
entanto, é difícil afirmar que todas as possibilidades de estudo tenham se 
esgotado. Há uma série de detalhes técnicos ainda sem resposta. Este 
trabalho vem se somar a outros tantos, no sentido de contribuir de forma 
simples, robusta e de baixo custo na proposta de um sistema de 
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bombeamento eficiente, de bom desempenho e com reduzido impacto ao 
meio ambiente, de modo a amenizar as condições precárias de oferta de 























































































O desenvolvimento do projeto de bombeamento de água abrange 
vários conceitos, sendo que alguns deles não fazem parte do dia-a-dia de 
um possível leitor interessado no desenvolvimento de soluções para a 
problemática explanada. Portanto, esse capítulo abordará conceitos 
imprescindíveis para o entendimento desta dissertação: soluções 
propostas, metodologia de trabalho, etc. 
A geração fotovoltaica será analisada com certa profundidade, 
desde os conceitos de célula fotovoltaica até o circuito elétrico 
equivalente de um arranjo fotovoltaico de tamanho qualquer. As 
características de não linearidade de módulos e seu comportamento 
frente à situações ambientais, como temperatura e radiação solar, e o 
conceito de máxima potência também serão abordados. 
Por fim, o princípio de funcionamento da bomba hidráulica 
utilizada será explicado, pois apesar de comum no país, difere-se das 
bombas hidráulicas convencionais. 
 
2.2 Energia fotovoltaica 
 
2.2.1 Efeito fotoelétrico 
 
O efeito fotovoltaico é o processo de obtenção direta de energia 
elétrica proveniente da energia irradiada pelo sol. De forma 
simplificada, o processo de obtenção de energia elétrica se dá quando 
fótons chocam-se aos elétrons da rede cristalina do silício, fornecendo-
lhe energia. Se a energia do fóton incidente for igual ou superior a 
energia de banda proibida do semicondutor, os elétrons conseguirão 
alcançar a banda de condução, tornando-se livres. Caso exista um 
caminho fechado entre a célula fotovoltaica e uma carga qualquer, 
haverá circulação de corrente elétrica. O processo de excitação do 
material através da luz solar, bem como a forma com que o material 







2.2.2 Célula, módulo e painel fotovoltaico 
 
2.2.2.1 Célula fotovoltaica 
As células fotovoltaicas são a menor unidade de geração de 
energia solar. Elas são dispositivos capazes de converter energia solar 
incidente em energia elétrica. Tradicionalmente, medem entre 100 e 200 
cm2, sendo capazes de impor tensão de aproximadamente 0,6 V e 
potência entre 1 W e 3 W. 
 
2.2.2.2 Módulo fotovoltaico 
 
Os módulos fotovoltaicos são constituídos de ligações série e/ou 
paralelo entre células fotovoltaicas. Como o produto comercial 
fornecido pelos fabricantes é o módulo fotovoltaico, essas conexões não 
são passíveis de serem alteradas pelo usuário. 
 
2.2.2.3 Arranjo fotovoltaico 
 
Com o objetivo de alcançar níveis significativos de tensão, 
corrente e potência condizentes com a aplicação proposta, módulos 
fotovoltaicos são, por sua vez, conectados em série e/ou paralelo, dando 
assim, origem à arranjos ou painéis fotovoltaicos, como visto na Figura 
2.1. 
Desta forma, é possível obter arranjos que partem das dezenas de 
watts até configurações da ordem de megawatts.  
 
 






2.2.3 Circuito equivalente da célula fotovoltaica 
 
De maneira simplificada, uma célula fotovoltaica pode ser 
considerada uma junção pn que ao ser exposta à luz gera corrente 
elétrica, como ilustrado na Figura 2.2.  
 
Figura 2.2: Modelo físico simplificado de uma célula fotovoltaica. 
 
Sendo assim, o circuito elétrico mais simples capaz de reproduzir 
essas características é apresentado na Figura 2.3. 
 
 
Figura 2.3: Circuito elétrico equivalente idealizado para células fotovoltaicas. 
 
Como as duas representações (física e elétrica) referem-se ao 
mesmo dispositivo, existe forte correlação entre elas. A corrente gerada 
pela interação fóton-elétron na Figura 2.2 é representada como uma 
fonte de corrente constante IPhcel na Figura 2.3. A junção pn, 
característica do silício extrínseco na representação física, é modelada 
como um diodo Dcel de junção pn no circuito elétrico. As grandezas Icel e 
Vcel representam corrente e tensão de saída da célula fotovoltaica, 
enquanto IDcel e VDcel referem-se à corrente e à tensão aplicada ao diodo 
Dcel [21][22][23]. 
Observa-se, entretanto, que o circuito elétrico retratado na Figura 
2.3 não contempla os parâmetros associados à célula fotovoltaica real. A 
inclusão dos parâmetros de perda implica na Figura 2.4, em que a 
resistência paralela RPcel representa as perdas internas ou por correntes 
de fuga, enquanto a resistência série RScel desempenha o papel de 














Figura 2.4: Circuito elétrico equivalente com perdas da célula fotovoltaica. 
 
Alternativamente, o circuito elétrico da Figura 2.4 pode ser 
representado conforme o ilustrado na Figura 2.5. Esta representação, 
mesmo sendo eletricamente equivalente a anterior, facilita a obtenção do 
circuito elétrico equivalente referente ao módulo fotovoltaico. 
 
Figura 2.5: Representação alternativa do circuito elétrico da célula fotovoltaica. 
 
2.2.4 Associações entre células fotovoltaicas 
 
A obtenção do circuito equivalente do módulo fotovoltaico nada 
mais é que associações adequadas do modelo da célula fotovoltaica. 
Módulos fotovoltaicos são associações em série, em paralelo e/ou mistas 
de células fotovoltaicas. 
 
2.2.4.1 Associação em série de células fotovoltaicas 
 
A Figura 2.6 representa o ponto de partida para a análise, onde ns 
células fotovoltaicas idênticas estão ligadas em série. De modo a 
simplificar a análise, algumas alterações foram propostas na Figura 2.7, 
















Figura 2.6: Associação em série de células fotovoltaicas idênticas. 
 
 
Figura 2.7: Simplificação do circuito elétrico equivalente de células 




A partir da análise da Figura 2.7 chega-se a conclusão que ambos 
os parâmetros de perdas RPcel e RScel de cada célula estão em série, sendo 
possível reuni-los em um resistor equivalente. O mesmo vale para as 
fontes de corrente e diodos, permitindo reduzir o circuito equivalente à 
forma apresentada na Figura 2.8. 
 
Figura 2.8: Circuito equivalente simplificado da resultante da associação de 
células fotovoltaicas em série. 
 
A partir da análise das figuras, algumas relações entre as 
grandezas elétricas podem ser obtidas: 
  
 Phmódulo PhcelI I  (2.1) 
 módulo celI I  (2.2) 
 Dmódulo s DcelV n V  (2.3) 
  
É possível associar os parâmetros de perdas das células 
fotovoltaicas: 
 Pmódulo s PcelR n R  (2.4) 
 Smódulo s ScelR n R  (2.5) 
 
O equacionamento da Figura 2.8 em função da tensão da saída 
pode ser expresso por: 
 
 módulo Dmódulo Smódulo móduloV V R I   (2.6) 
 
Substituindo (2.3), (2.5) e (2.2) na equação (2.6), obtêm-se: 
 
 módulo s Dcel s Smódulo celV n V n R I   (2.7) 











Analisando o circuito elétrico da Figura 2.4, conclui-se que: 
 cel Dcel cel celV V R I   (2.9) 
 
Pode-se, enfim, então substituir a equação (2.9) em (2.8), de onde 
a seguinte equação é obtida: 
 
 módulo s celV n V  (2.10) 
 
2.2.4.2 Associação em paralelo de células fotovoltaicas 
 
Considera-se np células fotovoltaicas idênticas conectadas em 
paralelo, conforme Figura 2.9. 
 
 
Figura 2.9: Associação em paralelo de células fotovoltaicas. 
 
Por serem células idênticas, por definição, considera-se possível 
conectar os pontos a, b e c entre si, conforme destacado na Figura 2.10. 
A análise da Figura 2.10, resultante da associação em paralelo, 
evidencia que as fontes de corrente IPhcel, os diodos Dcel e as resistências 



























Figura 2.10: Simplificação das células associadas em paralelo. 
  
Por fim, agrupando tais componentes em um único equivalente, 
determina-se o circuito elétrico compacto final. 
 
Figura 2.11: Circuito elétrico equivalente resultando da associação de células 
fotovoltaicas em paralelo. 
 
A partir da análise da Figura 2.11 é possível obter as relações 
entre as grandezas elétricas, similarmente ao realizado no item anterior. 
 
 Phmódulo p PhcelI n I  (2.11) 
 módulo p celI n I  (2.12) 
 Dmódulo DcelV V  (2.13) 
 














  (2.15) 
Equacionando o circuito da Figura 2.11, deixando em destaque 










 módulo Dmódulo Smódulo móduloV V R I   (2.16) 
 
A partir de (2.16) é possível substituir as equações (2.13), (2.15) 
e (2.12) em (2.16), obtendo-se: 
 
 Scelmódulo Dcel p cel
p
R
V V n I
n
   (2.17) 
 módulo Dcel Scel celV V R I   (2.18) 
 
Conclui-se, por fim, que: 
 
 módulo celV V  (2.19) 
 
2.2.4.3 Associação mista de células fotovoltaicas 
 
A associação mista série/paralelo é a solução industrial 
empregada para elevar simultaneamente os níveis de tensão e corrente 
em módulos fotovoltaicos. 
Um conjunto de células conectadas em série, denominado 
“strings”, é interligada a outros conjuntos semelhantes, conectados em 
paralelo, como pode ser visto na Figura 2.12. 
 













Aplicando as teorias de simplificação de circuitos desenvolvidas 
nos itens anteriores, obtém-se o circuito elétrico equivalente da Figura 
2.13: 
 
Figura 2.13: Circuito elétrico equivalente de associações série e paralelo de 
células fotovoltaicas. 
 
A Tabela 2-1 reúne os principais parâmetros do módulo 
fotovoltaico relativo à associação de células fotovoltaicas. 
 
Tabela 2-1: Principais parâmetros resultantes da associação mista de células 
fotovoltaicas 
 Célula Módulo 
Células em paralelo 1  pn  
Células em série 1  
sn  
















Corrente gerada PhcelI  Phmódulo s PhcelI n I  
Tensão de saída celV  módulo s celV n V  
















2.2.5 Circuito elétrico equivalente do arranjo fotovoltaico 
 
Assim como o circuito elétrico equivalente dos módulos 
fotovoltaicos são resultados de associações entre células fotovoltaicas, o 
circuito elétrico equivalente de arranjos fotovoltaicos são resultados de 
associações entre módulos, sendo as ligações do tipo série, paralela ou 
mista [24]. 
Existe grande similaridade entre os circuitos equivalentes de 
células e módulos fotovoltaicos, diferenciando-os apenas pela ordem de 
grandeza dos parâmetros elétricos. 
Desta forma, independentemente da conexão entre os módulos, o 
circuito elétrico resultante sempre será o mesmo, exibido na Figura 2.14. 
 
Figura 2.14: Circuito elétrico equivalente do arranjo fotovoltaico. 
 
Utilizando-se dos parâmetros do módulo fotovoltaico como 
referência (RSmódulo, RPmódulo, IPhmódulo, Vmódulo e Imódulo) e considerando 
que o arranjo é constituído de Ns módulos em série e Np módulos em 
paralelo, é possível expressar os parâmetros que compõem o arranjo 
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2.3 Ponto de máxima potência 
 
Módulos fotovoltaicos são capazes de transformar radiação solar 
diretamente em energia elétrica. Conforme já mencionado, são fontes de 
energia que operam de forma silenciosa, estática, não emitem gases e 
dispensam qualquer forma de combustível ou material de reação. 
Entretanto, possuem características bastante peculiares: são 
fontes de energia com características de tensão e corrente altamente não 
lineares e com limitações de tensão e potência de saída. Tais restrições, 
contudo, variam de forma dinâmica, pois são dependentes da radiação 
solar incidente e da temperatura do módulo [24]. 
A característica de não linearidade do painel fotovoltaico é 
ilustrada na Figura 2.15, explicitando tensão e corrente na saída de um 






Figura 2.15: Relação entre tensão e corrente de um módulo genérico. 
 
Ainda observando a Figura 2.15 é possível encontrar duas regiões 
distintas de operação e uma região de transição. Há uma região em que o 
módulo opera como fonte de corrente, onde amplas variações de tensão 
são contrastadas com baixas variações de corrente. Em outra região, 
conhecida como região de fonte de tensão, é possível observar que para 
amplas variações de corrente há pequenas variações de tensão. Entre 
elas há uma região de transição.  
A Figura 2.16 apresenta as três regiões, sendo 1 a região de 
operação como fonte de corrente, 2 a região de transição e 3 a região de 
fonte de tensão. 
 
 





















Para cada condição de temperatura e radiação solar há uma curva 
característica de tensão e corrente, sendo que o módulo fotovoltaico 
pode assumir apenas um ponto qualquer de operação. Esse ponto pode 
variar e depende basicamente da impedância da carga vista pelo módulo 
fotovoltaico. A potência de saída do módulo fotovoltaico é produto da 
tensão de saída pela corrente de saída. O resultado é explicitado na 
Figura 2.17, gráfico em que a potência de saída é traçada em função da 
tensão de saída. 
 
Figura 2.17: Relação entre tensão e potência de um módulo genérico. 
 
Observa-se na Figura 2.17 que existe apenas um ponto onde a 
potência é máxima. Conhecido como ponto de operação de máxima 
potência (PMP), localiza-se na região dois da Figura 2.16. A maioria 
dos projetos que utilizam energia fotovoltaica operam seus módulos 
nesta região por razões óbvias: maior rendimento e redução na 
quantidade de módulos utilizados. 
Para operar nessa região utilizam-se conversores estáticos 
capazes de controlar o ponto de operação do módulo. Há literatura 
bastante extensa sobre diversas alternativas e topologias. Esses 
conversores são normalmente dotados de sensores e algoritmos capazes 
de rastrear no ponto de operação de máxima potência, sendo conhecidos 
como rastreadores de máxima potência (MPPT), sobre os quais existe 















2.4 Influência de fatores ambientais na geração fotovoltaica 
 
Pela característica dos módulos fotovoltaicos de converter 
energia elétrica diretamente da radiação solar, fatores ambientais ao qual 
o módulo está submetido influenciam sua capacidade de geração de 




A temperatura a qual o módulo fotovoltaico está submetido pode 
ser considerada como uma medida indireta do grau de agitação das 
moléculas que o compõe.  
A elevação da temperatura influencia em dois aspectos opostos, 
tratados superficialmente: o primeiro deles ocorre com a elevação da 
temperatura dos cristais de silício, tornando a vibração dos átomos mais 
intensa, acarretando em corrente elétrica discretamente mais alta, 
consequência do aumento das colisões entre átomos e fótons. 
Por outro lado, o aumento da temperatura impacta no fato de 
elétrons livres e lacunas possuírem excesso de energia térmica e se 
“empurrarem” contra a junção pn no sentido contrário do campo elétrico 
da célula fotovoltaica, reduzindo, assim, a tensão de saída na célula. Na 
Figura 2.18 observa-se a influência da temperatura de saída de forma 
genérica para T4>T3>T2>T1.  
 
 






2.4.2 Radiação Solar 
 
A radiação solar é proporcional a quantidade de fótons 
absorvidos pelo módulo fotovoltaico. A redução da radiação solar 
incidente implica na redução de elétrons livres, fato que reduz 
fortemente o valor de saída da corrente no módulo, enquanto a tensão de 
saída sofre uma leve redução. 
Na Figura 2.19 é observável a redução na corrente de saída em 
função da diminuição da radiação solar, mantendo-se a temperatura 
constante, sendo a radiação S1>S2>S3>S4. 
 
 
Figura 2.19: Influência da radiação solar na corrente de saída do módulo 
fotovoltaico. 
 
2.5 Condição padrão de teste em sistemas fotovoltaicos 
 
Para que exista condições iguais em testes de desempenho de 
módulos fotovoltaicos há definição de uma condição padrão de teste. A 
condição padrão de teste (STC – Standart Teste Conditions) especifica 
nível de radiação solar de 1000 W/m2, temperatura de superfície do 
módulo em 25 ºC e índice de massa de ar igual a 1,5 [25]. 
 
2.6 Bomba submersa vibratória 
 
A bomba hidráulica escolhida para este projeto é bastante comum 
em território nacional, sendo amplamente utilizada em poços e cisternas. 














baixa manutenção pelo fato de não possuir elementos mecânicos 
rotativos. 
Seu funcionamento baseia-se na variação da força 
eletromagnética que é gerada por um eletroímã acoplado a um êmbolo, 
quando aplicada corrente alternada [27]. 
 
 
Figura 2.20: Características externas de uma bomba vibratória. 
 
Durante a aspiração, o eletroímã está ativo, ou seja, atraindo a 
estrutura metálica conectada ao êmbolo, que por sua vez tende a 
produzir vácuo no interior da bomba. A diferença de pressão provoca a 
abertura da válvula de aspiração e mantém fechada a válvula de 
recalque. A água escoa para dentro da bomba através de uma grade, 
exibida na Figura 2.20. 
Durante o processo de descarga, o eletroímã mantém-se 
desativado e o êmbolo exerce pressão sobre o líquido, causando a 
abertura da válvula de recalque e fechando a válvula de aspiração. A 
água é impelida a sair pelo tubo de recalque. 











Figura 2.21: Bomba vibratória durante aspiração. 
 
 
Figura 2.22: Bomba vibratória durante descarga. 
 
A Figura 2.23 apresenta a capacidade de vazão da bomba em 
função da coluna d’água apresentada pelo fabricante. 
 




































Procurou-se, neste capítulo, esclarecer alguns conceitos básicos 
necessários para o bom entendimento das decisões tomadas no decorrer 
dessa dissertação. 
Ressalta-se a importância da compreensão dos conceitos de 
máxima potência e regiões de operação quando utilizados sistemas 
fotovoltaicos de energia. Tais conceitos são essenciais na definição do 
método de atuação dos conversores. 
Os fatores ambientais também figuram como determinantes na 
geração de energia e sua capacidade de influenciar a tensão e corrente 
devem ser compreendidos. Não menos importante, as características 
construtivas da bomba vibratória são essenciais para a compreensão da 
mesma, justificando seu baixo custo e formas de onda de tensão e 











































A geração de energia fotovoltaica através de um arranjo com 
limitada quantidade de módulos para posterior alimentação de carga, em 
corrente alternada, pode trazer consigo alguns desafios adicionais. Em 
aplicações de baixa potência, poucos módulos podem ser capazes de 
suprir as necessidades da carga neste requisito, mas a tensão 
eventualmente não atingirá as exigências de projeto.  
Um exemplo dessa situação é encontrado no presente projeto, 
onde os requisitos da tensão de entrada e saída do estágio cc-cc são 
exibidos na Tabela 3-1. 
  
Tabela 3-1: Tensão de entrada, saída e ganho estático requerido. 
Tensão de entrada [Vpv] Tensão de saída [Vbar] Ganho [GB] 
40 V 220 V GB = 5,5 
60 V 220 V GB = 3,67 
 
Analisando os valores apresentados, conclui-se que o ganho 
estático requerido é alto, sendo que configurações elevadoras de tensão 
convencionais não são adequadas devido às elevadas perdas de 
condução dos semicondutores, quando operam com razão cíclica 
elevada. 
Existe significativa quantidade de material bibliográfico 
disponível sobre conversores cc-cc elevadores, tanto não isoladas [28], 
[29], quanto isolados [30]. De maneira geral, a complexidade desses 
conversores cresce conforme o aumento na necessidade de ganho 
estático, utilizando para isso diversos artifícios como indutores 
acoplados, transformadores, autotransformadores, etc.  
Citado anteriormente, um importante objetivo foi manter o 
projeto simples, de fácil manutenção e substituição. Assim sendo, 
sistemas de acionamento e de controle também devem ser simplificados 
e os esforços nos semicondutores, adequados. Dentre os conversores que 
foram analisados, [31], [32], [33], o conversor cc-cc Boost quadrático de 
três níveis (QTN) apresentado em [33] atendeu bem os requisitos 






3.2 Conversor CC-CC Boost QTN 
 
O conversor Boost QTN estudado neste capítulo tem a 
configuração básica apresentada na Figura 3.1. 
 
 
Figura 3.1: Conversor CC-CC Boost QTN [32]. 
 
 Inicialmente desenvolvido para aplicações com células a 
combustível, devido às suas características peculiares, também é 
adequado em conversores conectados a módulos fotovoltaicos, uma vez 
que essas aplicações comumente necessitam de um conversor cc-cc com 
amplo ganho estático e baixa ondulação da corrente de entrada. 
A relação entre a tensão de entrada e saída do conversor é 
determinada em  (3.1), onde D ou razão cíclica é a razão entre o 
intervalo de tempo que o semicondutor S2 é comandado a conduzir e o 
período total de comutação, definido em (3.2). A variável α relaciona o 
período de condução de S1 ao período de condução de S2, formalizada 






























   (3.3) 
 
A Figura 3.2 ilustra a sequência de comando adotada para esse 












Figura 3.2: Sequência de comando do conversor Boost QTN, sendo T o período 
de comutação. 
 
Uma rápida análise da variável α demonstra que, caso os 
semicondutores S1 e S2 conduzam durante o mesmo período, com α = 1, 
o ganho estático do conversor se resume a (3.4), ou seja, o ganho 













Um estudo mais detalhado do conversor cc-cc Boost QTN, onde 
é possível verificar as formas de onda da tensão e corrente nos 
componentes, etapas de operação e ganhos em função de α, pode ser 
encontrado em [34]. 
 
3.3 Características estáticas do conversor 
 
Embora a análise da equação (3.1) indique a possibilidade de 
obter-se altos ganhos com o referido conversor, na prática, seu ganho é 
limitado. 
Apesar de o modelo apresentado na Figura 3.1 retratar o 
conversor Boost QTN, não introduz seus parâmetros de perda, causados 
pela presença dos elementos parasitas nos componentes que o constitui. 
Quando considerados, tais elementos implicam obtenção de outro 





Figura 3.3: Boost QTN com perdas. 
 
A partir dessa nova configuração, as perdas de condução nos 
componentes ganham importância com o aumento da razão cíclica, até o 
ponto em que se tornam dominantes na equação de transferência estática 
do conversor, fazendo com que o ganho seja nulo para razão cíclica 
próxima da unidade. A Figura 3.4 explicita o ganho do conversor para 
toda a faixa possível de variação da razão cíclica. 
 
 
Figura 3.4: Ganho estático do conversor Boost QTN: ideal e com perdas. 
 
A linha tracejada na Figura 3.4 representa o ganho teórico do 
conversor, caso seus componentes fossem ideais. A linha contínua 
representa o ganho real do conversor, utilizando dados dos componentes 
utilizados no protótipo, que será posteriormente apresentado. 
Resgatando os valores da Tabela 3-1, para ganhos ente 3,67 e 5,5, 

























0,63. A operação nessa região garante certo grau de linearidade entre 
razão cíclica e ganho do conversor, como pode ser visto na região em 
destaque da Figura 3.5. 
 
Figura 3.5: Região de operação do conversor. 
 
Embora a região de máximo ganho do conversor deva ser evitada 
por diversas razões, como por exemplo, a elevação das perdas por 
condução dos semicondutores e instabilidade no ganho do conversor, a 
razão cíclica de máximo ganho do conversor é 0,855, com ganho em 
torno de 13,5.    
 
3.4 Dimensionamento do conversor 
 
Após constatada a capacidade de o conversor escolhido operar 
conforme as necessidades de projeto, o dimensionamento dos 
componentes foi realizado,  de maneira a atender os requisitos exibidos 





















Tabela 3-2: Especificações básicas para dimensionamento do conversor. 
Tensão mínima de entrada 40 V 
Tensão máxima de entrada 60 V 
Tensão de saída 220 V 
Potência ativa de saída 420 W 




Frequência de comutação 50 kHz 
Ondulação no indutor L1 10% 
Ondulação de corrente no indutor L2 20% 
Ondulação de tensão no capacitor C1 2% 
Ondulação de tensão no capacitor C2 2% 
 
Os cálculos que originaram os valores abaixo apresentados 
constam no APÊNDICE A. 
 
3.4.1 Indutor L1 
 
As características de projeto do indutor L1 estão explicitadas na 
Tabela 3-3. 
 
Tabela 3-3: Aspectos construtivos do indutor L1. 
Indutância 0,599 mH 
Núcleo E 55/50 IP12 
Número de espiras 21 
Entreferro 0,799 mm 
Condutor utilizado AWG 25 
Número de condutores em paralelo 12 
Resistência 0,043 Ω 
 
3.4.2 Indutor L2 
 








Tabela 3-4: Aspectos construtivos do indutor L2. 
Indutância 1,127 mH 
Núcleo E 55/28 IP12 
Número de espiras 45 
Entreferro 0,951 mm 
Condutor utilizado AWG 25 
Número de condutores em paralelo 7 
 
3.4.3 Capacitor C1 
 
As restrições sobre o capacitor C1 são apresentadas na Tabela 
3-5. 
Tabela 3-5: Restrições do Capacitor C1. 
Capacitância 22,47 μF 
Corrente 4,66 A 
Tensão 100 V 
 
Empregou-se um capacitor Epcos, modelo M108309539, 300 V, 
20 μF. 
 
3.4.4 Capacitor C2 
 
O projeto do capacitor C2 foi mais delicado devido às 
características da carga do conversor inversor. Como pode ser 
constatado na Tabela 3-2, o fator de potência da carga é baixo. Assim, 
embora a potência ativa consumida pela carga seja reduzida, existe 
grande amplitude na corrente drenada pelo inversor, implicando em 
oscilação na tensão de saída. Isso significa que o dimensionamento do 
capacitor de saída não deve levar em consideração apenas o período de 
carregamento e descarregamento do capacitor durante a comutação, mas 
também a potência aparente consumida pela bomba hidráulica e seu 
reflexo no barramento cc. 
 
Tabela 3-6: Esforços de tensão e corrente no capacitor C2. 
Capacitância 2 mF 
Corrente 10 A 
Tensão 220 V 
 
Foram utilizados dois capacitores em paralelo, com valores de 
1000 μF, 250 V da fabricante Samwha, para absorver a oscilação da 
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tensão em baixa frequência, e um capacitor Epcos  M108309539, 300 V, 
20 μF, para alta frequência. 
 
3.4.5 Interruptores S1 e S2 
 
Empregando-se dos esforços de corrente e de tensão calculados e 
disponibilizados na Tabela 3-7, optou-se por utilizar semicondutores 
IPP600N25N3, da fabricante Infineon Tecnologies, . 
 
Tabela 3-7: Esforços de tensão e corrente nos interruptores S1 e S2. 
Corrente média S1 6,49 A 
Corrente eficaz S1 9,15 A 
Tensão média S1 131 V 
Corrente média S2 2,58 A 
Corrente eficaz S2 3,41 A 
Tensão máxima S2 89 V 
  
As principais informações sobre o semicondutor S1 e S2 estão 
expostas na Tabela 3-8. 
 
Tabela 3-8:Características do semicondutor S1 e S2 
Resistência de condução 60 mΩ 
Tensão máxima de bloqueio 250 V 
Corrente máxima de condução 15 A 
Tensão de condução do diodo 1,2 V 
Corrente máxima no diodo 25 A 
 
3.4.6 Diodos D1 e D2 
 
Assim como no item anterior, a partir da análise dos esforços de 
tensão e de corrente apresentado na Tabela 3-9, definiu-se a utilização 
dos diodos IDW12G65C5, produzidos pela Infineon Tecnologies. 
 
Tabela 3-9: Esforços de tensão e corrente nos diodos D1 e D2. 
Corrente média D1 5,15 A 
Corrente eficaz D1 6,51 A 
Tensão máxima D1 100 V 
Corrente média D2 1,91 A 
Corrente eficaz D2 2,94 A 




As principais informações sobre o semicondutor D3 e D4 estão 
expostas na Tabela 3-10. 
 
Tabela 3-10: Características do semicondutor D3 e D4 
Tensão de bloqueio 650 V 
Corrente de condução 12 A 
Tensão de condução 1,4 V 
 
3.4.7 Elementos parasitas 
 
Os elementos parasitas associados aos componentes utilizados 
estão listados na Tabela 3-11. Esses elementos são exibidos na Figura 
3.3 e são os responsáveis pela limitação do ganho de tensão do 
conversor, visto na Figura 3.4. 
 
Tabela 3-11: Elementos parasitas associados aos componentes do conversor 
para temperatura de operação de 100 ºC. 
Resistência parasita do Indutor L1 43 mΩ 
Resistência parasita do Indutor L2 114 mΩ 
Resistência parasita do capacitor C1 5,3 mΩ 
Resistência parasita do capacitor C2 5,3 mΩ 
Resistência parasita dos interruptores S1 e S2 90 mΩ 
Resistência parasita dos diodos D1 e D2 60 mΩ 
Tensão de condução dos diodos D1 e D2 0,94 V 
 
 
3.5 Modelo por valores médios de grandes sinais 
 
Para redução do tempo de simulação e simplificação das análises, 
foi obtido o modelo médio de grandes sinais do conversor  Boost QTN. 
A desvantagem da utilização do modelo por valores médios é a perda de 
informação de alta frequência. Entretanto, devido à necessidade de 
simulação do sistema por longos períodos, para acompanhar a dinâmica 
da temperatura da superfície do módulo fotovoltaico, torna-se vantajoso 
seu emprego por permitir redução do tempo de simulação, além de 
reduzir o volume de dados oriundos do software de simulação. Tem-se 






Figura 3.6: Modelo médio para grandes sinais do conversor Boost QTN. 
 
O desenvolvimento do modelo por valores médios com perdas, 
desenvolvido conforme [37], encontra-se no APÊNDICE A, trazendo 
detalhadamente o equacionamento do circuito. As equações resultantes 
estão explicitadas em (3.5), (3.6), (3.7) e (3.8). 
 
 2 2S Li Di  (3.5) 
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A partir do circuito analisado, exposto na Figura 3.6, o modelo 




































No APÊNDICE C 






























o o bom funcionamento do circuito desenvolvido por 
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bar, sendo a tensão 
 representa a corrente na entrada do conversor 
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na referência da tensão de saída.
T
-se o circuito 
 






3.9, onde o índice “a” refere


























Figura 3.9: Corrente Ipv, sendo a corrente “a” resultante da simulação do 
modelo comutado e “b” médio. 
 
 Assim, comprova-se a similaridade estático-dinâmica dos 
modelos médio e comutado do conversor Boost QTN. 
 
3.6 Esforços de tensão e de corrente nos componentes 
 
Um protótipo foi construído com o objetivo de analisar o 
comportamento do conversor operando em malha aberta. Para isso, uma 
fonte cc foi utilizada alimentando carga resistiva dimensionada para 
consumir a potência nominal de projeto. Todas as formas de ondas 
seguintes são leituras obtidas da experimentação com o protótipo. Os 





























Figura 3.10: Tensão e corrente de entrada do conversor Boost QTN. 
 
O detalhe do comportamento da tensão e da corrente no circuito, 
sob carga nominal, analisados na Figura 3.11. 
 
 
Figura 3.11: Tensão e corrente no indutor L1. 
 
Detalhes do comportamento da tensão e da corrente no indutor L2 











































Figura 3.12: Tensão e corrente no indutor L2. 
 
A tensão aplicada nos diodos D1 e D2 são vistos na Figura 3.13. 
 
 





















































As tensões nos semicondutores podem ser vistas na Figura 3.14. 
 
 
Figura 3.14: Tensão no semicondutor S1 e S2, respectivamente. 
 
A tensão e corrente de saída são expostas na Figura 3.15. 
 
 
















































 Por fim, a Figura 3.16 apresenta a tensão de entrada e saída do 
conversor Boost QTN. 
 
 




A partir dos requisitos de projeto apresentados, encontrou-se um 
conversor capaz de alcançar amplos ganhos de tensão, reduzida 
ondulação de corrente na entrada, robustez, etc. Dentre os conversores 
estudos o conversor Boost QTN [33] demonstrou-se capaz de cumprir 
estes requisitos. 
O modelo por valores médios com perdas desenvolvidos 
mostrou-se capaz de retratar com fidelidade o comportamento dinâmico 
de baixa frequência do conversor. 
O cálculo dos esforços de tensão e corrente calculados foram 
utilizados a fim de selecionar componentes capazes de operar dentro das 
especificações do projeto com boa eficiência. O funcionamento 
adequado do protótipo é comprovado através da apresentação das 
































Conforme anteriormente mencionado, módulos fotovoltaicos são 
fontes não lineares, cujos valores de tensão e corrente disponibilizados 
são fortemente influenciados pela radiação solar incidente e pela 
temperatura de superfície, bem como pelo tipo de carga ao qual estão 
conectados. 
O prévio processamento da energia gerada pelo conversor Boost 
QTN permite adequar a tensão dos módulos, gerando um barramento cc 
controlado enquanto houver disponibilidade de energia, isto é, radiação 
solar. 
Evidentemente, nem todas as cargas podem ser alimentadas em 
corrente contínua. Especificamente, a bomba hidráulica utilizada requer 
alimentação com tensão senoidal com 110 V eficazes e frequência de 60 
Hz. Assim sendo, o emprego de um segundo estágio de processamento 
de energia é crucial. O conversor empregado nesse estágio deve realizar 
a conversão cc-ca, sendo denominado inversor de tensão, cuja topologia, 
controle e modulação, definem suas características de operação. 
Dentre as possibilidades existem vasta literatura que cobre o 
assunto, optou-se pelo uso do conversor cc-ca monofásico em ponte 
completa, com controle da tensão de saída e modulação PWM senoidal 
3 níveis. Detalhes da operação desse conversor são obtidos em [35]. 
 
4.2 Conversor cc-ca monofásico PWM 
 
O conversor utilizado, simplificado e sem carga, pode ser visto na 
Figura 4.1.  
 








Como citado anteriormente, essa topologia é bastante conhecida 
devido sua versatilidade. Várias metodologias de comando dos 
interruptores podem ser utilizadas, como modulação por largura de 
pulso, deslocamento de fase, etc.  
 
4.3 Características estáticas do conversor 
 
O comando adequado dos interruptores torna possível obter o 
controle da tensão aplicada em Vab, que se estabelece em três patamares: 
Vbar, 0 e –Vbar. A sequência e o período em que os semicondutores são 
acionados, doravante denominada modulação, pode ser conduzida de tal 
forma que venha a apresentar uma componente fundamental de 60 Hz 
com amplitude de 155 V. 
Tal configuração é obtida pela comparação de um sinal 
modulante senoidal (VSen) com duas portadoras triangulares (VTri1 e 
VTri2) defasadas de 180º entre si, conforme ilustrado na Figura 4.2 
 
Figura 4.2: Modulação empregada. 
 
Por meio da comparação entre VTri1 e VSen, aciona-se S1i durante o 
intervalo de tempo em que a amplitude de VSen for maior que VTri1. 
Contudo, durante o intervalo em que VTri1 possui amplitude maior que 

















A comparação entre VTri2 e VSen funciona de forma inversa. S3i é 
comandada a conduzir enquanto VSen possui amplitude menor que VTri2. 
S3i é comandada a bloquear caso contrário. Da mesma forma, S4i 
funciona de forma complementar em relação a S3i. 
Adicionalmente, existe necessidade de existir um intervalo de 
tempo onde não há comando de condução nas chaves do mesmo braço. 
Este período de tempo é necessário para evitar curto-circuito entre os 
semicondutores, assim, uma chave é completamente bloqueada para 
então o semicondutor complementar entrar em condução. 
A utilização dessa modulação possibilita a redução de 
componentes harmônicas. Outro efeito é a frequência de variação da 
tensão aplicada em Vab ser o dobro da frequência de comutação dos 
semicondutores, permitindo projetar o filtro de saída para frequências 
mais elevadas. 
Ressalta-se que embora o valor médio quase instantâneo da 
tensão Vab seja senoidal, existe um espectro harmônico de alta 
frequência não desprezível [35], tornando necessária a inserção de um 
filtro LC, proporcionando ao conversor a característica almejada de 
saída em tensão senoidal. Um esboço do conjunto é encontrado na 




Figura 4.3: Inversor em ponte completa com filtro LC de saída. 
   
Dimensionado conforme [35], o conversor é projetado de tal 
forma que a tensão de saída possua característica senoidal e reduzido 
















Após obtenção das características básicas do conversor, seguem 
os requisitos de projeto e seu dimensionamento. 
 
Tabela 4-1: Dimensionamento básico do conversor. 
Tensão de entrada 220 V 
Tensão de saída 110 V 
Índice de modulação 0,707 
Frequência da carga 60 Hz 
Potência aparente 1100 VA 
Potência ativa 290 W 
Frequência de comutação 50 kHz 
 
Os cálculos que deram origem aos resultados a seguir 
apresentados estão expostos no APÊNDICE D. 
 
4.4.1 Semicondutores S1i S2i S3i S4i 
 
Utilizando-se dos esforços de tensão e corrente disponibilizados 
na Tabela 4-2, empregou-se MOSFETs IRFB4229 da fabricante 
International Rectifier. 
 
Tabela 4-2: Esforços de tensão e corrente nos semicondutores S1i S2i S3i S4i. 
Corrente eficaz 9 A 
Corrente média 3,7 A 
Tensão máxima 220 V 
 
 
As principais informações sobre o semicondutores S1i, S2i, S3i e S4i  
estão expostas na Tabela 4-3. 
 
Tabela 4-3: Principais características do semicondutor IRFB4229. 
Tensão máxima de bloqueio 250 V 
Resistência de condução 38 mΩ 
Corrente de condução 33 A 
Tensão de condução do diodo 1,3 V 





4.4.2 Filtro de saída LC 
 
O filtro de saída desenvolvido é do tipo LC passa baixa, cujos 
requisitos estão expostos na Tabela 4-4. Cabe salientar que a razão     ⁄  
e     ⁄  são valores referentes à componente fundamental em relação ao 
espectro harmônico [35]. 
 
Tabela 4-4: Dimensionamento do filtro de tensão LC. 
Frequência de corte 5 kHz 
Fator de amortecimento 0,707 
Razão     ⁄  0,984 
Razão     ⁄  0,992 
Indutância 0,495 mH 
Capacitância 2 μF 
 
4.4.2.1 Indutor Lf 
 
Após exposto os requisitos básicos do filtro de tensão, segue o 
detalhamento do indutor utilizado. 
 
Tabela 4-5: Aspectos construtivos do indutor de filtro. 
Núcleo E 55/25 IP12 
Frequência da tensão no indutor 100 kHz 
Número de espiras 44 
Entreferro 2,07 mm 
Condutor Utilizado AWG 26 
Número de condutores em paralelo 20 
 
4.4.2.2 Capacitor de filtro Cf 
 
As restrições sobre o capacitor Cf são apresentadas na Tabela 4-6. 
 
Tabela 4-6: Restrições do Capacitor Cf. 
Capacitância 2 μF 
Corrente 4,66 A 
Tensão 155,56 V 
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Os resultados de simulação do modelo comutado e do modelo 
médio estão dispostos na Figura 4.6 e Figura 4.7, respectivamente. 
 
 
Figura 4.6: Tensão de saída do modelo comutado (a) e médio (b). 
 
 
Figura 4.7: Corrente de saída do modelo comutado (a) e médio (b). 
 
As Figura 4.8 e Figura 4.9 apresentam com detalhes a tensão e a 




















































Figura 4.8: Detalhes da tensão de saída do modelo comutado (a) e médio (b). 
 
 
Figura 4.9: Detalhes da corrente de saída dos modelos comutado e médio. 
 
4.6 Testes preliminares do inversor 
 
Após o dimensionamento do circuito, foi construído um protótipo 
para validação das técnicas de modulação e dos esforços de tensão e 
corrente nos componentes, operando sob tensão e potência nominal em 
malha aberta. 




















































Figura 4.10: Tensão aplicada aos componentes S3i e S4i. 
 
 
A Figura 4.11 exibe a tensão Vab e a corrente Io do inversor. 
 




Os esforços obtidos através de cálculos foram utilizados para a 
especificação dos componentes utilizados. A boa escolha dos 
componentes resulta em boa eficiência e longa vida útil. 
O modelo por valores médios desenvolvido facilitará no 
desenvolvimento da malha de controle da tensão de saída e na análise do 

















































Por fim, os testes no protótipo comprovaram o bom 
funcionamento dos componentes utilizados e da placa confeccionada. 
Acredita-se no bom funcionamento dos dois estágios operando em série, 













































Após a escolha dos conversores, seleção dos componentes e 
testes dos protótipos separadamente, faz-se necessário o 
desenvolvimento das estratégias de controle da tensão e atuação 
autônoma, para posterior interligação de todos os componentes que 
integram o sistema de bombeamento de água. Para isso, apresenta-se 
nesse capítulo a modelagem do arranjo fotovoltaico utilizado para testes 
práticos, assim como a modelagem da bomba hidráulica obtida a partir 
de ensaios em laboratório. 
Posteriormente, encontrar-se-á o protótipo construído operando 
em malha fechada e os procedimentos e rotinas de acionamento e 
desligamento da carga sob perspectiva das diversas variáveis 
envolvidas, assim como a comparação entre os resultados de simulação 
e obtidos experimentalmente.  
 
5.2 Modelagem da carga 
 
Os aspectos construtivos da bomba hidráulica foram levantados 
no item 2.6. Contudo, suas características elétricas não foram 
devidamente abordadas. 
Objetivando alcançar resultados de simulação fidedignos, a 
modelagem da carga é desenvolvida para posterior utilização. Desta 
forma, alimentou-se a carga com tensão senoidal com amplitude 
nominal, obtendo-se experimentalmente as formas de onda apresentadas 




Figura 5.1: Tensão aplicada e a corrente drenada  pela carga, obtidos 
experimentalmente. 
 
Através do software SIMVIEW, capaz de analisar dados e 
grandezas elétricas, chegou-se aos valores expostos na Tabela 5-1. 
 
Tabela 5-1:Caracterização da corrente drenada pela carga. 
Corrente eficaz 8,31 A 
Fator de potência 0,282 
Magnitude da corrente na frequência fundamental 11,47 A 
Magnitude da corrente na terceira harmônica 1,46 A 
Magnitude da corrente na quinta harmônica 0,087 A 
 
É importante salientar que há deslocamento de fase da terceira e 
quinta harmônica em torno de 90 graus em relação à harmônica 
fundamental de corrente. 
 Assim, a carga pode ser caracterizada por três fontes de corrente 
em paralelo, cada uma representando uma componente harmônica, como 



























Os resultados da simulação da carga, cuja representação foi 
explicitada na Figura 5.2, utilizando os dados da Tabela 5-1, estão 
exibidos na Figura 5.3. 
 
 
Figura 5.3: Resultados de simulação da corrente da carga. 
 
Pode-se concluir que há uma representação confiável da 
drenagem de corrente da bomba hidráulica utilizando as fontes de 
corrente. 
 
5.3 Modelagem do arranjo fotovoltaico 
 
Os módulos fotovoltaicos utilizados são fabricados pela Kyocera, 
modelo KD 250GT, com seus detalhes apresentados na Tabela 5-2, para 
condição padrão de teste. 
 
Tabela 5-2: Parâmetros elétricos do módulo fotovoltaico Kyocera KD 250GT. 
Potência máxima Pmp 250 W 
Tensão de máxima potência Vmp 29,8 V 
Corrente de máxima potência Imp 8,39 A 
Tensão de circuito aberto Vca 36,9 V 
Corrente de curto circuito Icc 9,09 A 
 
Para simulações, o software PSIM disponibiliza componentes 














preenchimento dos paramentos elétricos do módulo. A curva tensão & 
corrente do arranjo fotovoltaico utilizado pode ser visto na Figura 5.4. 
 
 
Figura 5.4: Curva  simulada da tensão e corrente do arranjo fotovoltaico. 
 
Após dimensionar a tensão de entrada e potência requerida no 
projeto, optou-se por utilizar dois módulos fotovoltaicos conectados em 
série, resultando nos parâmetros vistos na Tabela 5-3. 
 
Tabela 5-3: Parâmetros elétricos do arranjo fotovoltaico utilizado. 
Potência máxima 500 W 
Tensão de máxima potência 59,6 V 
Corrente de máxima potência 8,39 A 
Tensão de circuito aberto 73,8 V 
Corrente de curto circuito 9,09 A 
 
5.4 Estratégia de controle da tensão Vbar 
 
O objetivo da malha de controle do conversor Boost QTN 
consiste em manter a tensão de saída Vbar regulada no valor nominal do 
projeto. Por ora, as características da fonte de energia e da carga podem 
ser negligenciadas, sendo ambas substituídas por fonte de tensão e 
resistor, respectivamente.  
Durante a elaboração da estratégia de controle do conversor, 
procurou-se o caminho de maior simplicidade e facilidade de 
implementação, decidindo-se pelo uso de controladores PI. Como a 
dinâmica da temperatura na superfície dos módulos é lenta, sua tensão 
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de saída também variará lentamente, permitindo empregar um 
compensador com baixa frequência de cruzamento. 
O desenvolvimento da malha de controle foi executada através de 
análise de Bode, com posterior exportação através do método de Tustin 
para controle digital. 
A função de transferência do conversor, obtida no APÊNDICE B, 
é apresentada em (5.1).  
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A Figura 5.5 apresenta o diagrama de blocos da malha de 
controle de tensão Vbar utilizada. 
 
 
Figura 5.5: Malha para controle da tensão Vbar. 
 
O bloco kVb representado na Figura 5.5 representa o sensor de 
tensão utilizado. A função de transferência do filtro passa-baixa do tipo 
Sallen-Key, representado como fb(s) e apresentada em (5.2), possui 
frequência de corte sintonizado ffb em 1 kHz e coeficiente de 




















Assim, sabendo-se que a carga é conhecida e estática, pode-se 
alocar a frequência de cruzamento em 12 Hz e a margem de fase em 60º, 
resultando em um ganho estático kb de 1,112x10
-3 e uma constante de 



















 O detalhamento dos cálculos encontra-se no APÊNDICE A. 
 
5.4.1 Resultados de simulação do controle da tensão Vbar 
 
Os resultados que comprovam a eficiência da malha de controle 
estão explicitados a seguir. Na Figura 5.6 apresenta-se a tensão e 
corrente de saída do conversor durante degraus de carga entre 50% e 
100% da potência nominal. 
 
 
Figura 5.6: Comportamento da tensão Vbar e da corrente Ibar em resposta 
ao degrau de carga. 
 
Na Figura 5.7 apresenta-se a regulação da tensão Vbar frente ao 

























Figura 5.7: Degrau de tensão Vpv e tensão de saída Vbar. 
 
A análise das Figura 5.6 e Figura 5.7 comprova o bom 
funcionamento da malha de controle da tensão. As simulações 
apresentam variações bruscas na carga e na tensão de entrada, sendo que 
são esperadas situações menos severas durante a operação do sistema. 
 
5.5 Estratégia de controle de tensão Vo 
 
O propósito da malha de controle do inversor é aplicar tensão 
senoidal na saída com amplitude de 110 V e 60 Hz. As particularidades 
da bomba hidráulica podem ser negligenciadas, tratando-a apenas como 
uma carga resistiva, assim como a tensão de saída do conversor Boost 
quadrático, tratada aqui como uma fonte de tensão regulada ideal.  
Novamente, prezou-se pela simplicidade e facilidade de 
implementação do projeto, utilizando controlador do tipo PI. Devido à 
carga ser previamente conhecida, não se faz necessária utilização de 
































A função de transferência Gi(s), obtida no APÊNDICE E, 
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A função de transferência do filtro passa-baixa do tipo Sallen-
Key, representado na Figura 5.8 como fi(s) e apresentada em (5.5), 
possui frequência de corte sintonizado ffi em 1000 Hz e amortecimento 



















Estabeleceu-se a frequência de cruzamento do compensador em 
600 Hz, assim como a margem de fase em torno de 60º. Como resultado, 
obteve-se o ganho ki = 4,377x10
-3 e a constante de tempo Ti = 5,513x10
-










  (5.6) 
 
Mais detalhes sobre o desenvolvimento da malha de controle da 
tensão Vo são encontrados no APÊNDICE D. 
  
5.5.1 Resultados de simulação do controle da tensão Vo 
 
Os resultados de simulação têm como objetivo comprovar o 
correto desenvolvimento, tanto da modelagem do sistema, quanto da 
malha de controle utilizada. 






Figura 5.9: Tensão de saída Vo controlada. 
 
Na Figura 5.10 observa-se a resposta da tensão a um degrau de 
carga resistiva, onde houve variação de 50% para 100% da potência de 
projeto. 
 
Figura 5.10: Degrau de carga e sua influência na tensão Vo e na corrente 
Io. 
 
 Na Figura 5.11 a tensão nominal é aplicada a uma carga com as 
mesmas características de drenagem de corrente que a bomba vibratória, 






































Figura 5.11: Tensão e corrente nominais utilizando o modelo da bomba 
vibratória. 
 
5.6 Circuitos e sistemas adicionais do sistema  
 
O esquemático da placa de potência, assim como o layout da 
placa, foi desenvolvido no software Altium, ambos exibidos no 
APÊNDICE G. Os indutores foram produzidos no próprio laboratório, 
assim como a montagem do circuito de alimentação auxiliar. 
A placa de condicionamento e controle foi produzida da mesma 
forma, entretanto foi conectada a ela o kit de desenvolvimento da Texas 
Instrument, modelo “C2000 Picollo LaunchPad”. Os detalhes estão 
expostos no APÊNDICE H. 
 
5.6.1 Limitação do ganho estático do conversor Boost QTN 
 
A análise da Figura 2.17, repetida em Figura 5.12 por 
comodidade, traz consigo algumas considerações importantes que 
devem ser levadas em consideração durante as rotinas de operação do 
























Figura 5.12: Relação entre a tensão e a potência de um arranjo genérico. 
 
Retomando as conclusões explanadas em 2.3, existe apenas um 
ponto de operação de máxima potência do arranjo fotovoltaico. Para 
qualquer potência diferente, existem dois valores de tensão possíveis, 
conclusão obtida da observação da Figura 5.12. 
O sistema de bombeamento de água apresentado nessa 
dissertação é isolado e possui carga fixa. Isso significa que o arranjo 
fotovoltaico deve gerar energia suficiente apenas para o acionamento da 
carga adicionando-se as perdas do sistema. Em outras palavras, a 
operação do módulo no ponto de máxima potência não é desejada, 
possibilitando ao conjunto operar em qualquer ponto da curva da Figura 
5.12. 
Desconsiderando a possibilidade do sistema operar 
coincidentemente no ponto de máxima potência do arranjo fotovoltaico, 





Figura 5.13: Regiões de operação possíveis. 
 
Tanto a área 1 quanto a área 2 são capazes de fornecer potência 
suficiente, então deve-se limitar a operação  na região que favoreça o 
funcionamento do sistema. A fim de reduzir o ganho estático requerido 
do conversor elevador, reduzindo esforços e perdas, a escolha natural é 
limitar o funcionamento do conversor a região 2. 
Para tanto, dota-se o controlador de meios capazes de identificar 
a região em que opera. Utilizaram-se os princípios do método de 
rastreamento de máxima potência baseado na medição da temperatura 
do módulo fotovoltaico [36], que relaciona a tensão de máxima potência 
com a temperatura da superfície do módulo da seguinte forma: 
 
 ( ) ( ) ( )mpp mpp ref Vmpp refV T V T u T T    (5.7) 
 







  (5.8) 
 
Durante o período de inatividade do sistema de bombeamento, o 
arranjo está em situação de circuito aberto (Vca), ou seja, a tensão Vpv é 
igual Vca. Pelas características do conversor utilizado, a tensão de saída 
Vbar é igual à tensão de entrada Vpv, desconsiderando as perdas e quedas 
de tensão.  
Durante a partida, o conversor Boost QTN eleva a tensão Vbar, 
partindo de Vca objetivando alcançar o valor nominal da tensão de 
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barramento. Dessa forma, o ponto de operação parte de “a” no sentido 
“a b” pela região 2 da Figura 5.13.  
A tensão de máxima potência (Vmp) é a mínima tensão possível de 
operação, representada como o ponto “b” da Figura 5.13. Caso o ponto 
de operação de máxima potência tenha sido atingido sem estabilização 
da tensão Vbar, o sistema entra em modo de desativação, pois não há 
geração de energia fotovoltaica suficiente para acionar a bomba. 
Como não há medição da tensão Vpv, esse controle é feito de 
forma indireta pelo ganho do conversor. Como a mínima tensão 
admissível de Vpv é a tensão de máxima potência do arranjo Vmp, é 
determinado o máximo ganho do conversor elevador em relação a 
tensão nominal do barramento Vbar para a temperatura do arranjo 
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Assim, caso haja necessidade de exceder o ganho máximo 
determinado em (5.10) para Vbar atingir 220 V, o arranjo fotovoltaico 
não é capaz de gerar energia suficiente para alimentar o sistema, 
consequentemente o controlador entra em modo de desligamento. 
 
5.6.2 Banco resistivo 
 
Foi adicionado ao projeto um banco resistivo capaz de se 
conectar ao barramento cc. Desta forma, os processos de estabilização 
da tensão Vbar e verificação potência suficiente para acionamento da 
bomba são simplificados.  
Durante a inicialização do sistema, o microcontrolador conecta o 
banco resistivo ao barramento cc. Com o inversor ainda inativo, o 
estágio elevador tende a ajustar a tensão Vbar em seu valor nominal. 
Como o resistor é dimensionado para consumir a mesma potência que a 
bomba hidráulica consumiria em operação, Vbar estabilizar-se-á apenas 
se houver capacidade do arranjo fotovoltaico em gerar energia suficiente 
para alimentar a carga. Com o barramento cc estabilizado, o inversor é 
100 
 
acionado, o banco resistivo é desconectado e o sistema passa a operar 
integralmente.  
Caso as condições de radiação e temperatura não permitam a 
estabilização da tensão Vbar, o conversor Boost QTN é desativado. 
Novas tentativas de acionamento do sistema são executadas 
periodicamente até encontrar condições ambientais favoráveis. 
O conjunto completo é visualizado na Figura 5.14, sendo que 1 
denota o arranjo fotovoltaico, 2 o estágio elevador de tensão, 3 o banco 
resistivo controlado, 4 o estágio inversor, 5 o filtro LC e 6 a bomba 
vibratória. A linha “a” representa a leitura da temperatura do arranjo, 
“b” o controle dos semicondutores do estágio elevador, “c” o comando 
do banco de resistores comandados, “d” o sinal de tensão do barramento 




Figura 5.14: Visão geral do sistema. 
 
5.6.3 Rotina de tomada de decisão do controlador 
 
Foram criadas rotinas desenvolvidas em linguagem de 
programação responsáveis pelas tomadas de decisão do sistema. Elas 
são responsáveis pela conexão e desconexão do banco resistivo ao 
barramento cc, supervisão do ganho do conversor elevador, ativação e 
desativação de forma independente dos dois estágios. 
Essas rotinas são expostas de maneira simplificada na Figura 
5.15, estando explicitadas em linguagem de programação no 
APÊNDICE I. 
Controlador




















Estima temperatura do painel
Determina ganho máximo
Conecta resistores no barramento cc
Inicia comutação no estágio elevador
com referência de tensão  baixaVbar
Elevação da referência de tensão Vbar
Referência de tensão  nominal?Vbar
Ganho conversor elevador 
excede ganho máximo
Tensão  regulada?Vbar
Inicia comutação do inversor com 
referência de tensão  baixaVo
Elevação da referência de tensão Vo
Referência de tensão  nominal?Vo






















As fotos a seguir exibem o protótipo construído. A Figura 5.16 
apresenta a visão geral do protótipo, composta da fonte auxiliar, placa 




Figura 5.16: Vista geral do protótipo. 
 






Figura 5.17: Placa de potência. 
 
Na Figura 5.18 encontra-se a placa de condicionamento e 
controle, composta pelos circuitos analógicos e o controlador digital. 
 
 
Figura 5.18: Placa de condicionamento e controle. 
 






Figura 5.19: Bomba vibratória utilizada para testes. 
 
5.8 Resultados de simulação e experimentais 
 
Os resultados de simulações e experimentais apresentados a 
seguir expõem o funcionamento do estágio elevador e inversor, além das 
malhas de controle de tensão. Posteriormente, as rotinas de ativação e 
desativação do sistema são apresentadas.  
  
5.8.1 Tensão Vbar  
 
Os dados a seguir ilustram o adequado funcionamento do 
conversor Boost QTN operando sob tensão e corrente nominais 
alimentando uma carga resistiva. Os resultados podem ser conferidos na 







Figura 5.20: Tensão e corrente de saída do conversor Boost QTN (simulada). 
 
 
Figura 5.21: Tensão e corrente no conversor Boost QTN (resultados 
experimentais). 
 
As Figura 5.22 e Figura 5.23 evidenciam a capacidade da malha 





































































































A curva de rendimento do conversor, obtida através do medidor 
de potência Yokogawa WT230, é exibida na Figura 5.24. 
 
 
Figura 5.24: Curva de rendimento do conversor Boost QTN. 
 
5.8.2 Tensão Vo 
 
A seguir, são apresentadas formas de onda obtidas 
experimentalmente que demonstram a capacidade do compensador em 
manter tensão senoidal independentemente da carga. A Figura 5.25 e a 
Figura 5.26 apresentam o conversor operando sob tensão e corrente 
nominais alimentando carga resistiva. 
 
 
Figura 5.25: Tensão e corrente de saída do estágio inversor alimentado carga 
resistiva (simulação). 
 









































Figura 5.26: Tensão e corrente de saída do conversor inversor 
alimentando a carga resistiva (resultados experimentais). 
 
Com as Figura 5.27 e Figura 5.28 é possível comparar os valores 
obtidos através simulação e experimentais, nesta ordem. Observa-se que 
as formas de ondas e amplitude das mesmas são idênticas. 
 
 


















































Figura 5.28: Tensão e corrente aplicado na bomba pelo inversor 
(resultados experimentais). 
 
A Figura 5.29 expõe a curva de rendimento do inversor para 
diversos níveis de carga obtidos com o medidor de potência WT230 da 
fabricante Yokogawa.  
 
 
Figura 5.29: Curva de rendimento do inversor. 
 
5.8.3 Operação dos estágios em cascata 
 
Após vários testes realizados individualmente, que certificaram o 
funcionamento adequado dos estágios funcionando de forma isolada, 
procedeu-se a interligação entre os dois conversores. A Figura 5.30 
exibe o comportamento da tensão do arranjo fotovoltaico, do barramento 









































Figura 5.30: Tensão no arranjo fotovoltaico, barramento cc e na carga. 
 
A distorção harmônica total da tensão Vo foi de 3,82%.  
 
5.8.4 Inicialização do sistema 
 
Como um dos objetivos do sistema é o funcionamento autônomo, 
foi desenvolvido um algoritmo capaz de testar a capacidade de geração 
de energia fotovoltaica suficiente para operar o sistema. Se os fatores 
ambientais forem favoráveis, o procedimento de acionamento da carga é 
iniciado. Caso contrário, o sistema é desligado. 
 
5.8.4.1 Inicialização com potência suficiente 
 
 Durante a inicialização do sistema com potência suficiente, o 
estágio elevador é acionado, elevando gradativamente a tensão de saída 
até o valor nominal. Após este período, o estágio inversor é ativado, 
aplicando tensão senoidal na carga com amplitude controlada até a 
tensão nominal. Um segundo após a partida do estágio inversor, a carga 








































Figura 5.31: Tensão no arranjo fotovoltaico, no barramento cc e na carga 
durante o acionamento do sistema fotovoltaico. 
 
5.8.4.2 Inicialização com potência insuficiente 
 
Conforme mencionado, existe a possibilidade de fatores 
ambientais não favoráveis impedirem o acionamento da carga. Um 








































Figura 5.32: Tensão no arranjo, barramento cc e na carga durante acionamento 
do sistema com geração fotovoltaica insuficiente. 
 
Após a tentativa fracassada de elevação da tensão Vbar, onde o 
ganho requerido pelo conversor elevador requerido é maior que o ganho 
determinado pela temperatura na superfície do módulo fotovoltaico, o 
sistema entra em modo de desligamento, reduzindo a referência de 


















































5.8.4.3 Desligamento por potência insuficiente 
 
Durante a redução da potência gerada pelo arranjo fotovoltaico, o 




Figura 5.33: Tensão no arranjo, no barramento cc e na carga durante o 




Os dados obtidos a partir da experimentação mostram que os 
resultados almejados foram alcançados. Comprova-se que a regulação 
de tensão tanto do barramento cc quanto a tensão de saída senoidal 
comportam-se de forma adequada. 
Além disso, a autonomia do conversor ao entrar e sair de 
operação de forma suave foi documentada, conferindo ao conjunto 


















































































6 CONCLUSÃO GERAL E TRABALHOS FUTUROS 
 
Nesta dissertação foram apresentados os procedimentos adotados 
para o desenvolvimento de um sistema de bombeamento de água capaz 
de operar nas regiões remotas do norte e nordeste, onde não há rede de 
distribuição de energia. Para tanto, características como robustez, 
eficiência e baixo custo foram levadas em consideração em todas as 
etapas do projeto.  Assim, o desenvolvimento de um conjunto baseado 
em fonte renovável de energia, utilizando topologias com ampla 
utilização, sistemas de controle simplificados, capazes de operar com 
bom rendimento, foram alcançados. 
O primeiro capítulo tratou da contextualização e motivação do 
projeto, sendo levantadas as características de clima e solo da região 
nordeste do país. Além disso, exploraram-se os projetos governamentais 
que visam universalizar o fornecimento de energia elétrica a todas as 
famílias. Visto isso, determinaram-se as características necessárias para 
um conjunto operar na região que se destina. 
O segundo capítulo objetivou familiarizar o leitor com os 
conceitos abordados nos capítulos seguintes, que serão recorrentes e 
necessários para o bom entendimento das decisões adotadas no decorrer 
do projeto. 
O terceiro capítulo apresenta a topologia do estágio elevador de 
tensão escolhido e a modulação empregada. A modelagem do conversor 
por valores médios com perdas foi desenvolvida e a limitação de ganho 
estático do conversor determinada. A partir disso, a região de operação 
foi traçada e os esforços de tensão e corrente dos componentes 
dimensionados. Por fim, apresentam-se as formas de onda dos testes 
preliminares do protótipo. 
O quarto capítulo, destinado ao estágio inversor, traz a topologia 
básica empregada. A modulação utilizada foi explorada, assim como o 
filtro de saída utilizado. O dimensionamento do conversor foi exposto, 
assim como os esforços de tensão e corrente que os componentes são 
submetidos. Por fim, apresentou-se o resultado dos testes com o 
protótipo desenvolvido. 
O quinto capítulo tratou da construção e operação do protótipo. 
Uma breve modelagem da carga foi apresentada com o intuído de se 
obter resultados de simulação mais realistas. A estratégia de controle da 
tensão de saída dos dois estágios foi exposta. A partir disso, apresenta-se 
o método utilizado para limitar a faixa de operação do conversor a partir 
da medição da temperatura do módulo. Os resultados de simulações e 
experimentais do estágio elevador e inversor são apresentados para 
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comparação, seguidos dos resultados experimentais do conjunto 
operando conectado à fonte fotovoltaica alimentando a bomba 
hidráulica. Por fim, foi apresentado o comportamento do conversor 
entrando em operação com condições ambientais favoráveis e 
desfavoráveis. Assim, comprovou-se a capacidade do conjunto de 
atender aos requisitos apresentados durante o desenvolvimento deste 
trabalho.  
Ressalta-se que a carência absoluta, sem fornecimento de água e 
energia elétrica, ainda é a realidade de uma grande quantidade de 
brasileiros, por isso, iniciativas com o objetivo de mitigar esses 
problemas devem ser levadas em consideração, mesmo que tragam 
solução paliativa enquanto busca-se fornecer eletricidade a todas as 
famílias que ainda convivem com essa situação. Acredita-se que o 
sistema aqui exposto possui capacidade de figurar como solução viável 
na sua faixa de potência.  
Adicionalmente, visualiza-se a capacidade de o conjunto operar 
no fornecimento de energia a cargas diversas devido à versatilidade do 
conjunto. Soluções para pecuária extensiva ou alimentação de pequenas 
cargas em quiosques ou aplicações turísticas são vistas como as mais 
promissoras. 
O autor sugere algumas propostas de trabalhos futuros que 
poderia complementar os resultados obtidos: 
 Testar os limites máximos e mínimos de tensão que 
permitem o funcionamento satisfatório da bomba 
hidráulica. 
 Testar os limites máximos de mínimos da frequência da 
tensão de alimentação que permitem o funcionamento 
satisfatório da bomba vibratória. 
 Mensurar a vazão obtida com o equipamento para as 
diversas combinações de tensão e frequência possíveis. 
 Desenvolvimento de um algoritmo capaz de aliar a 
variação da tensão no barramento e na bomba vibratória. 
 Estudo da viabilidade de inicialização do estágio 
elevador e inversor simultaneamente, tornando 
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Dimensionamento Boost  QTN 
Quadrático Três níveis 
Requisitos de projeto 
Tensão mínima de entrada 
 




Projeto dimensionado para potência 50%  
maior que a potência da bomba 
 
Tensão de saída 
 
Frequência de comutação 
 
 
Tensão utilizada para calculos 
 
 
Ganho do conversor 
 
Tensão do Cap2 = Tensão de saída 
 
Índice de condução da chave S1  









































 Resistor equivalente à carga 
Ondulações aceitas 
 Ondulação no indutor de entrada 
 Ondulação no indutor intermediário 
 Ondulação no capacitor intermediário 
 Ondulação no capacitor de saída 
Dimensionamento do circuito 
 Indutor de entrada 
 Indutor intermediário 
 Capacitor intermediário 
 
D















































1 D ( )












































 Capacitor de saída 
Tensão média nos capacitores 
 
 
Correntes médias e eficazes, máximas 
 e mínimas nos indutores 
  





Corrente média no indutor 1 
Corrente mínima no indutor 1 
Corrente máxima no indutor 1 





































































































































































































































































































 Fator de ocupação 
 Densidade de corrente nos condutores 
 
Área da janela do carretel 
Produto das áreas 
Núcleo Escolhido E-55/28/25  IP12 em paralelo 



































































































































































































mn1 2 0.131 kg 0.262kg






Cálculo do número de espiras 
 
 




Cálculo da Bitola do Condutor 
 Profundidade de penetração 
 da corrente 
 Diâmetro máximo do fio 






























































Condutor Escolhido = AWG25 
 
Área do condutor escolhido 
 
Área do condutor escolhido   
+ isolamento 
 
Resistividade do fio  
AWG25 @ 100°C 
 Quantidade de condutores  
em paralelo 
Cálculo de Perdas 
Comprimento médio de  
uma espira 
 
Comprimento do enrolalmento 
 
Resistência do indutor 
 
Perdas no cobre 
 
Perdas magnéticas 




Perdas por massa do núcleo 
 











































































 Resistência térmica 
Elevação da temperatura 
     
Possibilidade de Execução 
 
 
Resistência Térmica no núcleo 








































































Determinação do núcleo 
Núcleo Escolhido E-55/28/25  IP12 
 Area Central 
 Área da janela do carretel 
 Produto das áreas 
 Comprimento magnético equivalente 
 Comprimento médio de uma espira 
 Volume do ferrite 
 Massa do núcleo 
















































































Cálculo do Entreferro 









Cálculo de Perdas 


























































































Resistência térmica do núcleo 
 
Elevação da Temperatura 
 






















































Cálculo de perdas nos componentes 
Cálculo de perda D1 
IDW12G65C5 
 
 Tensão de condução 






Cálculo de perda D2 
 
Cálculo de perda S1 
Modelo IPA60R165CP @100ºC  
 
 




Rendimento para 150% da carga 






  Tj 0.039
Vth Tj  0.001 Tj V 1.04V
RdiffD1 Rdiff 100( ) 0.06
VthD1 Vth Tj  0.94V
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Dimensionamento básico do inversor 
 Tensão na carga 
 Frequência de comutação 
 Tensão de barramento 
 Frequência da carga 
 
Características da carga 




Característica da carga 
 Resistência da carga 
 
Reatância indutiva 
 Indutância da carga 





VoPk 2 Vo 155.563V
 74.68deg
FP cos ( ) 0.264
Po So cos ( ) 290.631W









































Impedância equivalente complexa  
da carga em paralelo 
 Módulo da impedância 
 Angulo de Fase 
 Corrente eficaz de carga 
 
Corrente de pico da carga 
 
Dimensionamento do Circuito 
 Índice de modulação 
 Corrente de entrada no conversor 
Determinação do filtro de saída LC 
 
 Fator de amortecimento 





2.906 10.609i( ) 
Zo1 11






















4   fcf Ro
2.046 F
 Verificação da frequência de corte
Verificação do fator de amortecimento
Influência do Capacitor de filtragem Cf 
sobre a fundamental de corrente




























































































































































































































Ondulação de corrente em alta frequência
Frequência da carga
Frequência da tensão no indutor
 













































































Cálculo do número de Espiras 
 
Cálculo do entreferro 
 




Profundidade de penetração 
 da corrente 
Diâmetro máximo do condutor 
Condutor Escolhido = AWG26 
 
 
Resistividade do condutor 
Quantidade de fios em pararelo 



































































































Cálculo de Perdas 
 Comprimento médio da espira 




Perdas no cobre 
Perdas Magnéticas 





Coeficientes por perdas 
parasitas 
Coeficientes por perdas por  
histerese 
Perdas magnéticas 
de baixa frequência 
 Perdas totais no núcleo 
 K/ºC  
lt 0.125m


























































Possibilidade de Execução 
 
 
Elevação da Temperatura 
Elevação da temperatura 
Malha de Controle da tensão senoidal de saída 
 







Capacitor do filtro PB Sallen-Key 
 de leitura de tensão 
Ganho do sensor de tensão da carga 
Resistor do filtro PB Sallen-Key 




Planta do conversor 


































































Ganho da planta 
 
Fase da planta 
 
 
Função de transferência 
de malha aberta 
 Módulo da FTMA 

























arg Hv ( ) 
FTLAv ( ) Hv ( ) PWM KV fkv ( ) fkvd ( )
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ARQUIVO:ISR.c                                        
TÍTULO :Configurações gerais de interrupções                                      
                                                          
DATA: 30/03/2014                                        
ATUALIZAÇÃO: xx/xx/xxxx                                  
VERSÃO:1.0                                               
 
DESENVOLVIMENTO: Rômulo Schweitzer                   




// Arquivos Header               
//------------------------------------------------------------------------ 
 
#include "DSP2802x_Device.h"     // DSP2802x Header file Include File 




//Variaveis utilizadas para controlar frequencia de passagem em rotinas// 
int ContBoost=0, ContSin = 0, ContGraf=0, FlatEntrContrInv=0; 
long ContEntrOffset=0, LeitOffset=0, ContadorWT=0, AcumuladorWT=0, FlagAutSoma=0; 
long OffSetAcumulador=0, DeltaOffset; 
 
int Vseno, erron_1i=0, erroni=0, dinv, wt= -85; 
signed long RefSen; 
//////////////////////////Variaveis de controle do Boost QTN////////////////// 
long vbarref = 3548;  //tensao de ref = 220V Tensao nominal de barramento 
 
signed long erron_1b=0, erronb, op1b, op2b, op3b, op4b, op4b_1, dboost, vbar, vbaracumu, 
vbarmed, vbarrefcomp; 
 
/////////////////////////Variaveis de controle do inversor (Malha PI)//////// 
signed long op1i, op2i, op3i, op4i, op4iT, op4_1i; 
 
/////////////////////////Variaveis do filtro digital (fc = 1.3kHz, e = 1)////// 
signed long op1f, op2f, op3f, op4f, op5f, op6f, op7f, Vnf, Vn_1f=0, Vn_2f=0, Ynf, Yn_1f=0, 
Yn_2f=0, Offset=0; 
 
/////////////////////////Variaveis do filtro de OffSET (fc = 5 Hz, e = 1)////// 
 
signed long op1OS, op2OS, op3OS, op4OS, op5OS, op6OS, op7OS, eOffSet, eOffSet_1=0, 
eOffSet_2=0, YOffSet, YOffSet_1=0, YOffSet_2=0; 
signed long  YOffSetMax = 0; 
 
//////////////////Graficos para visualizacao de variaveis////// 
//extern signed int vetor1[771]; 
//extern signed int vetor2[300]; 
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//extern signed int vetor3[300]; 
 
int habilita=0; 
extern signed int flagtest; 
//////////////////Funcao de controle de subida de rampa para Referencia senoidal////////// 
void RampaPosSin (void); 
int RampaSen=0, ContadorRampaPositiva=0; 
 
///Funcao de controle de descida de rampa para Referencia senoidal// 
void RampaNegSin (void); 
int ContadorRampaNegativa=0; 
 
///Funcao de controle do conversor Boost///// 
void ControleTensaoBoost(void); 
 
//Funcao de controle de subida de rampa p Referencia Barramento CC// 
void RampaPosBoost (void); 
extern int FlagAtivacaoBoost; 
signed int RampaBoost=0, ContRampaBoostPos=0; 
 
//Funcao de controle de descida de rampa p Referencia Barramento CC// 
void RampaNegBoost (void); 
int ContRampaBoostNeg=0; 
 
///Funcao de controle da temperatura do painel// 
void ControleTemperaturaPainel (void); 
 
int  Temp = 25,  i = 0; 
long ContTemp = 2999900, DBoostMax=0, GBoostMax = 0, DBoostMaxQ21; 
 
////////////////////////Relacao ganho - razao cliclica/////////////////////// 































/////////////////Flags de sinalizacao do conversor///////////////////////////////////////////// 
int FlagAtivacaoInversor=0, FlagDesativacaoInversor=0, FlagDesativacaoBoost=0; 
int FlagOperacaoInversor=0, FlagOperacaoBoost=0; 
 
//////////////////variaveis em teste 
long OffsetDireto=0; 
int flagtestefixo = 0; 
 




// Flags de Interrupção 
//----------------------------------------------- 
 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all= 0x0004;     
 EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT=1;     
 
//----------------------------------------------- 
// Conversor A/D 
//----------------------------------------------- 
 
//-----------area de controle do boost----------------------------- 
 
  ContBoost++; 
   
  if(ContBoost==41 || ContBoost==44 || ContBoost==47 || 
ContBoost==50) ControleTensaoBoost();  
 
  ContTemp++; 
 
if(ContTemp>=3000000) ControleTemperaturaPainel(); 
   
//-----------area de controle da tensao senoidal--------------------   
   
 AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC4=1;  // Inicia conversão Canal A4 
 
while(AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT5==0){} // espera o fim da conversão 
 
AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT5=1; // limpa o flag da int 
 Vnf = AdcResult.ADCRESULT4;          // Leitura da tensao do barramento de saida 
       
 op1f = (long) 99 * Vnf;       //0.0060474375*2^14*Vnf  
op2f = (long) 198 * Vn_1f;  // 0.012094875*2^14*Vn_1f  
op3f = (long) 99 * Vn_2f; //0.0060474375*2^14*Vn_2f  
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op4f = (long) 3622 * Yn_1f; //-1.7683141*2^11*Yn_1f  
op5f = (long) - 1623 * Yn_2f; //0.79250387*2^11*Yn_2f 
 op6f = (long) op1f + op2f; //resultado em q10 
 op6f = (long) op6f + op3f; 
 op6f = (long) op6f >> 14; //trans op6f de q10 p q8  
 op7f = (long) op4f + op5f; //resultado em q8 
 op7f = (long) op7f >> 11;   
 Ynf  = (long) op6f + op7f;  
    
 Vn_2f = (long) Vn_1f; 
 Vn_1f = (long) Vnf; 
 Yn_2f = (long) Yn_1f; 
 Yn_1f = (long) Ynf; 
 if(Yn_1f>=4094) Yn_1f = 4094; 
 if(Yn_1f<=0) Yn_1f = 0; 
 
     
 
 if(LeitOffset>=50074)     
  { 
       
////ROTINAS PARA DECISAO DE ATIV OU DES DO INVERSOR/// 
 if(vbarmed>=((15 * vbarref)>>4) && vbarmed<=((18 * vbarref)>>4) && 
RampaSen == 0 && FlagOperacaoBoost == 1) FlagAtivacaoInversor = 1;  
 
//rotina de inicializacao do inversor, caso barramento estabilizado, boost em operacao e rampa 
senoidal = 0 
        
 if(FlagAtivacaoInversor==1) RampaPosSin(); //entrada na rotina de inicializacao do 
inversor 
     
 if(FlagDesativacaoInversor==1) RampaNegSin(); //saida da rotina de 
inicializacao do inversor 
      
//ROTINA PARA INCREMENTO DA REFERENCIA SENOIDAL// 
 wt = wt + 80;  //valor para conseguir 60 Hz 
 
//ROTINA PARA REFERENCIA SENOIDAL E AMPLITUDE// 
 RefSen = (long) qsin(wt);     
 RefSen = (long) RefSen>>4; //reduzindo a amp da ref para q12 
 RefSen = (46 * RefSen) >> 6;    
      
 RefSen = RampaSen * RefSen>>4;    
 
//MALHA DE CONTROLE PI DO INVERSOR////     
 Vseno = Ynf - 2000; 
       
 erron_1i = erroni; //atribui valor ao erro do passo anterior   
 erroni = RefSen - Vseno; //calculo do erro da tensao em q1  
 op1i = (long) erroni<<12;//0.0044582866* 401.78 * 300 
op2i = (long) 3951 * erron_1i;//-0.004296709*401.78 * 300 * 2 
 op3i = op1i - op2i; 
 op3i = 1074 * op3i;    
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 op3i = op3i >> 12;       
op4i = (long) op3i + op4i;     
 if(op4i>=1146880) op4i=1146880; 
if(op4i<=-1146880) op4i=-1146880; 
 dinv = (int)(op4i>>12); 
 dinv = -1 * dinv; 
     
 EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA=(unsigned int)(304+dinv); 
 EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA=(unsigned int)(304+dinv); 
} 
 
//------controle de offset------ 
 if(LeitOffset<=50073) //limita a quantidade de passagens pela rotina 
 { 
 if(LeitOffset>=50010)     
 {   //na equacao do filtro digital 
 Offset = Offset + Ynf; //acrescenta ao cumulador 
 CLEAR_RES;AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC6=1; // Inicia conversão Canal A7 
- Tensão de Offset 
 while(AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT7==0){}  
 AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT7=1; // limpa o flag da int 
 eOffSet = AdcResult.ADCRESULT6;// Leitura do A7 




  {Offset = Offset >> 6; //divisoes da quantidade de passagem  
  eOffSetAcumulador = eOffSetAcumulador >> 6; 
  DeltaOffset = Offset - eOffSetAcumulador; 
  } 
 LeitOffset++;  //acrescenta o acumulador 
      
 }      
}  
 
void RampaPosSin (void) 
{  
 
ContadorRampaPositiva++; //incrementa contador 
if(ContadorRampaPositiva>=10000) //caso tenha passado 15k vezes, ou seja, 0.33s 
segundo 
 { 
  RampaSen = RampaSen + 1;//acrescenta valor na referencia da senoide 
   ContadorRampaPositiva = 0; 
  } 
 
  if(RampaSen==6)  
   { 
   CLEAR_RELE; 
   } 
  if(RampaSen>=16)  
   { 
   RampaSen = 16; //controle de rampa nao ultrapassa 1 
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   FlagOperacaoInversor=1;//sinaliza inversor operando  
   FlagAtivacaoInversor=0;   
 //impede entradas indesejadas no algoritmo de ativacao do inversor 
   } 
     
}  
 
void RampaNegSin (void) 
{     
 ContadorRampaNegativa++;    
 //incrementa contador 
 if(ContadorRampaNegativa>=4500) //caso tenha passado 10k vezes, ou seja,  
  { 
   RampaSen = RampaSen - 1;//decrescenta valor na referencia  
   ContadorRampaNegativa = 0; 
  }   
 
  if(RampaSen == 4)  
   { 
    SET_RELE; //aciona rele barramento CC 
   } 
  if(RampaSen<= -1)  
   { 
     
  RampaSen = 0; 
  FlagDesativacaoInversor = 0;//impede que entre na rotina 
  FlagOperacaoInversor = 0;//sinaliza desligamento inversor 
  
  }  
} 
 
void ControleTensaoBoost (void) 
{ 
 if(ContBoost==41 || ContBoost==44 || ContBoost==47) 
{ 
AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0=1;   // Inicia conversão Canal A0 
  while(AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1==0){} // espera fim da conversão 
AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1=1;// limpa o flag da int 
 vbar = AdcResult.ADCRESULT0;// Leitura da tensao do barramento de saida 




 if(ContBoost>=50)         //rotina para entrar no compensador em 1kHz 
  { 
  AdcRegs.ADCSOCFRC1.bit.SOC0=1; // Inicia conversão Canal A0 
while(AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1==0){} // espera o fim  
  AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1=1; // limpa o flag da int 
  vbar = AdcResult.ADCRESULT0; // Leitura da tensao do barramento
  vbaracumu = vbaracumu + vbar; 
  vbarmed = vbaracumu>>2; 
  vbaracumu = 0; 
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 if(vbarmed<=(14 * (vbarref>>4)) && FlagOperacaoBoost==1) 
FlagDesativacaoBoost = 1; //no caso de subtensao no barramento, razao ciclica boost no 
maximo, inversor desativado e flag operacao boost ativo 
       
 if(FlagAtivacaoBoost==1) RampaPosBoost(); //entra na rotina de inicializacao do 
boost, caso PB tenha sido acionado 
 
 if(FlagDesativacaoBoost==1) RampaNegBoost();   
   
 vbarrefcomp = (RampaBoost * (vbarref >> 5)); 
 erron_1b = erronb;     
 erronb= (long) (vbarrefcomp - vbarmed);  //calculo do erro da tensao em q12 
 op1b = (long) 108154 * erronb;  
 op2b = (long) 104300 * erron_1b;//0.0011317345 * 300 * 600  
 op3b = (long) op1b - op2b;    
 op4b_1 = op4b;  //resultado de yn_1 eh atualizado  
op4b = (long) op3b + op4b_1; //operacoes sao somadas com  
      
 if(op4b>=DBoostMaxQ21) op4b = DBoostMaxQ21; //Limitador da razao ciclica 
maxima em 0.7 
 if(op4b<=2097152) op4b = 2097152;//Limitador da razao ciclica minima em 0.016 
       
 dboost = op4b>>21; //razao ciclica enviada para pwm 
 EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA=(unsigned int)(dboost);    
 dboost = (7 * dboost)>> 3;    
 EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA=(unsigned int)(dboost);  




}    
 
void RampaPosBoost () 
 { 
 
 ContRampaBoostPos++; //incrementa contador 
 if(ContRampaBoostPos>=350) //caso tenha passado 250 vezes  
  { 
  RampaBoost = RampaBoost + 1;//acrescenta valor na referencia 
  ContRampaBoostPos = 0; 
  } 
 
  if(RampaBoost>=32)  
   { 
   RampaBoost = 32; //limita teto em 1 
   FlagOperacaoBoost = 1; //sinaliza que boost ativo 
   FlagAtivacaoBoost = 0; //impede entrar na rotina 
ativacao boost 
   } 
 } 
 




 if(ContRampaBoostNeg == 10) FlagOperacaoBoost = 0; //delay apenas para teste 
 FlagDesativacaoInversor = 1;//Sinaliza desativacao do inversor 
 
 ContRampaBoostNeg++; //incrementa contador 
 if(ContRampaBoostNeg>=45) //caso tenha passado 250 vezes,  { 
 RampaBoost = RampaBoost - 1; //acrescenta valor na referencia da senoide 
 ContRampaBoostNeg = 0; 
 } 
 
 if(RampaBoost <= -1)  
  { 
  RampaBoost = 0; //limita mínimo em 0   
  FlagDesativacaoBoost = 0;   
  SET_SD_BOOST;//desativa driver do boost 
  SET_SD_INV; //desliga mosfet driver 




void ControleTemperaturaPainel () 
 { 
 GBoostMax = (long) (vbarref<<12) / (61030-((Temp-25) * 287)); 
 //ganho maximo admitido em q6 
         
 GBoostMax = 400;//RETIRAR ISSO PARA EXPERIMENTO 
 while(MatGanhoRazao[i][0] <= GBoostMax) i++; //procura na matriz um 
ganho imediatamente maior que o maximo possivel 
 
 DBoostMax = (long) MatGanhoRazao[i-1][1]; //entao, o ganho maximo 
possivel é o anterior. retira o valor da 2 coluna, onde esta diretamente a razao ciclica do 
conversor 
 DBoostMax = DBoostMax + 40; 
 DBoostMaxQ21 = (long) DBoostMax<<21; 
 i = 0; 




























































Lista dos componentes utilizados 
 
Placa de condicionamento e controle 
Componente Quantidade 
Conector Flat 7 pinos macho 2 
Conector Flat 7 pinos fêmea 2 
Regulador de tensão TL431 1 
AMP OP 741 2 
Grampeador de tensão TL7726 1 
Buffer 7407 1 
Potenciômetro  4 
LED 3 
Capacitor cerâmico 3,3nF 2 
Capacitor cerâmico 220nF 5 
Capacitor cerâmico 10nF 2 
Capacitor cerâmico 1nF 1 
Capacitor cerâmico 100pF 1 
Resistor 470 Ω 3 
Resistor 1,2 kΩ 3 
Resistor 560 Ω 1 
Resistor 110 kΩ 1 
Resistor 10 kΩ 3 
Kit Controle Digital C2000 Piccolo LaunchPad 1 
 
Placa de potência 
Componente Quantidade 
Capacitor Eletrolítico 2200 μF 2 
Capacitor cerâmico 10 μF 1 
Capacitor cerâmico 20 μF 2 
Capacitor eletrolítico 1000 μF 2 
Indutor 0,587 mH 1 
Indutor 1035 mH 1 
Diodo IDW12G65C5 2 
Mosfet IPP600N25N3 2 
Resistor de potência 64 kΩ 1 
Resistor de potência 10 kΩ 1 
Diodo 1n4007 1 
179 
 
Capacitor cerâmico 2 nF 1 
Resistor 500 Ω 1 
MOSFET IRFB4229 4 
Capacitor cerâmico 2 μF 1 
Indutor 0,495 mH 1 
Sensor de tensão LV25-P 1 
Resistor de potência 68 kΩ 1 
Resistor 220 Ω 1 
Resistor 33 Ω 1 
 
Placa de driver do MOSFET 
Componente Quantidade 
Diodo MUR210 6 
Capacitor cerâmico 1 μF 6 
Resistor 120 Ω 6 
Capacitor eletrolítico 56 nF 6 
Capacitor cerâmico 22 μF 6 
 
Bomba vibratória 
Rayma Sapeca 110 V 270 W 1 
 
